ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA
Sediul : Municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr. 19
Nr. si data inscriere in registrul special: 63/09.11.2007
Cod de inregistrare fiscala: 22995020
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARAREA nr. 4

Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Oltenia, intrunita in
sedintd la data de 31.07.2014, la sediul Consiliului Judetean Dolj, din Craiova, str. Calea
Unirii, nr. 19,

Avand in vedere punctul 1 aflat pe ordinea de zi si H.C.J. Dolj nr. 147/27.06.2014,
H.C.LM. Craiova nr. 313/26.06.2014, H.C.L.M. Calafat nr. 115/25.06.2014, H.C.L.
Breasta nr. 27/08.07.2014, H.C.L. Malu Mare nr. 40/19.06.2014, H.C.L. Podari nr.
73/171.06.2014, prin care se aproba Studiul de Fezabilitate si Indicatorii tehnico-economici
pentru proiectul ,,Extindere sisteme alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente
si racorduri in judetul Dolj”

Tindnd cont cé investitiile selectate pentru finantare din Fondul de Coeziune vor
asigura conformarea cu cerintele Directivei 98/83/EEC in ceea ce priveste apa potabila si cu
Directiva 91/271/EEC in privinta colectarii si epurarii apei uzate, pentru localitatile, respectiv
aglomerarile incluse in Faza 1 de investitii (2007-2013);

In vederea atingerii tintelor de conformare asumate de Romania ca stat membru al
Uniunii Europene, prin Tratatul de aderare, operatorul regional S.C. Compania de Apa
Oltenia S.A. implementeaza proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si
apa uzata in judetul Dolj”, finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa
Prioritard 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzatd” in baza Contractului
de finantare nr. 122523/26.09.2011;

Tindnd cont ca Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la
indeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu 2007 — 2013, prin derularea unor
investitii specifice in domeniul apei potabile si apei uzate in judetul Dolj;

Prezentul Proiect ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI RACORDURI iN JUDETUL DOLJ”
cuprinde investitii in distributia apei potabile precum si colectarea apei uzate in Municipiul
Craiova, Municipiul Calafat si comunele: Malu Mare, Breasta, Podari.

Prin acest proiect se urmdreste continuarea lucrarilor de investitii, extinderi de retele
alimentare cu apa si canalizare, ce au inceput in cadrul proiectului POS Mediu 2007-2013
»Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj” si care din
punct de vedere financiar nu au putut face obiectul proiectului initial.

Prin implementarea investitiilor propuse in cadrul proiectului, respectiv extinderea
retelelor de alimentare cu apa si canalizare in cartiere ale Municipiului Craiova, extinderea
retelelor de alimentare cu apa in Municipiul Calafat (Basarabi, Golenti), comuna Malu Mare,
conducta de aductiune Craiova-Podari, conducta de aductiune Craiova-Breasta, se va asigura
gradul de conformare asumat pentru perioada de programare 2007-2013 pentru judetul Dolj,
contribuind astfel la eficientizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si la

optimizarea investitiilor proiectului regional;



In temeiul art. V alin. (1) din Actul constitutiv al Asociatiei; art. 5, alin. (2), lit.a, art.
16, alin. (3), lit. a, art. 17, alin. (2), lit. b, pct. 4, art. 19, alin. (3), art. 20, alin. (2), din Statutul
Asociatiei coroborate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), d) si e); alin. (4), lit. d); alin.(6),
lit. a), pet. 11 si 14; alin. (7), lit. ¢) respectiv art. 45 alin. (2), lit. d) din Legea nr.215/2001
privind administratia publicd locala republicata;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ,Extindere sisteme
alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri in judetul Dolj”
precum si indicatorii tehnico-economici, cuprinsi in anexele 1 si 2 care fac parte integranta
din prezenta hotérare.

Art. 2. Organele de conducere ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia
(Adunarea Generala a Asociatiei, Consiliul Director si Presedintele Asociatiei), prin Aparatul
Tehnic de Specialitate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotérari.

Art. 3. Prezenta hotirare se comunicd la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. si la
Autoritatile Publice Locale implicate.

Data astizi: 31.07.2014

Presedinte, Secretar de sedinta,

ION PRIOTEASAC ' NICOLAE POPA
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\e .2’ Sumar Executiv

1.1 SUMAR EXECUTIV PROIECT

Prezentul proiect - ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE,
INCLUSIV BRANSAMENTE SI RACORDURI IN JUDETUL DOLJ”, constituie o completare a
proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 — 2013, Axa Prioritara 1,
,,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”, avind ca obiectiv
general si specific, atingerea conformarii privind indicatorii de performanta aferenti gradului de acces
si conectare la servicii adecvate de alimentare cu apa si a gradului de racordare la sistemul de
canalizare.

Proiectul prevede, in completarea lucrarilor prevazute in proiectul POS Mediu 1 aflat in
derulare, executia de extinderi sisteme alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si
racorduri in judetul Dolj, in zone aglomerate dupa cum urmeaza:

A) Extindere alimentare cu apa si canalizare Craiova, reabilitare statie de
apa Bordei
Obiectul 1 - Extindere sisteme de alimenatare cu apa, inclusiv
bransamente
a. Lotul 1 a - Zona lzvorul Rece
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Izvorul Rece, conform planuri
de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la monta;.

Lungimea de conducta este de 4874 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 44 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 317 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

b. Lotul 1 b - Zona Industriilor
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Industriilor, conform planuri

de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protective, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 5224 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 54 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 50 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

c. Lotul 2 - Zona Rovine Il
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in Zona Rovine I, conform planuri de

situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 6684 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 67 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 168 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

d. Lotul 3 - Zona Brestei
Extindere Retea de apa

PROIECT ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI « )
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zona Brestei, conform planuri de

acoperire protectiva, ce nu necesita

LTENIA
razi si aleif

N 108

Se va realiza extindere de conducta de apa
situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SD
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 35926 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 378 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 1856
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

e. Lotul 4 - Zona Fata Luncii

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Fata Luncii, conform planuri
de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 8475 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 73 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 1160
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

f. Lotul 5 - Zona Lascar Catargiu

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Lascar Catargiu, conform
planuri de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 20009 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 270 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 1337
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

g. Lotul 6 - Zona Romanescu

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Romanescu, conform planuri
de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 7876 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 44 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 710 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

h. Lotul 7 - Zona Veterani

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Veterani, conform planuri de
situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 13107 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 141 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 557
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

i. Lotul 8 - Zona Garlesti

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Garlesti, conform planuri de
situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 19578 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 262 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 1500

PROIECT _,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI ;&) )
RACORDURI IN JUDETUL DOUJ” Am Itenia

Volumul | - Raportul Studiului de Fezabilitate 5



—
%g'c: INTERN

72 229&"5,_;'({’\‘ _—

RS A Anexa 1 la Hotararea nr. 4
Qo | SC GREEN POWER ENERGY SRL
n 110 se vor monta hidranti exteriori

2

bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diamétry)
A\ £
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul ¥

S-a dimensionat si o statie de pompare cu pom
colector ,clapete de sens si vane de trecere, inclusive panou de comanda si electric, montat intr-un
container prefabricat.

Debit total pompare = 12,36 I/s, H=140mCA.

j. Lotul 9 - Zona Bariera Valcii

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Bariera Valcii, conform planuri
de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 48034 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 467 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 2680
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

S-a dimensionat si o statie de pompare cu pompe active si 0 pompa de rezerva, cu distribuitor-
colector ,clapete de sens si vane de trecere, inclusive panou de comanda si electric, montat intr-un
container prefabricat.

Debit total pompare = 12,36 I/s, H=140mCA.

k. Reabilitare statie apa Bordei

Obiectul 2 - Extindere sisteme de canalizare, inclusiv racorduri

Colector de Canalizare Menajera Str Brestei si Str Fermierului

S-a dimensionat doua colectoare de canalizare menajera pe strada Brestei de la intersectia cu str
Poligonului pana la str.Fermierului.S-au dimensionat doua statii de pompare pentru ridicarea de nivel
din cauza coteleor de nivel ale drumului .

Traseul de canalizare menajera este din PVC-KG SN8, cu camine de vizitare pozitionate la maxim
50 metri unul de altul.Pe strada Brestei avem o lungime de teava de 2868 metri, cu 44 de camine de
vizitare, si bransamente de canal de 160 bucati.

Pe strada Fermierului, un singur collector, avem o lungime de teava de 440 metri,  cu 10 de
camine de vizitare, si bransamente de canal de 44 bucati.

S-a dimensionat doua statii de pompare ape uzate menajere, dupa cum urmeaza :

1. Statie de pompare pe partea dreapta ce colecteaza partea dreapta de pe Str Brestei si Str.
Fermierului, avand Statia de pompare nr 1 cu debitul maxim de 5,72 l/s si H pompare
=28mCA.

2. Statie de pompare pe partea stanga ce colecteaza partea stanga de pe Str Brestei , avand
Statia de pompare nr 2 cu debitul maxim de 5,06 I/s si H pompare =28mCA.

B) Extindere sisteme alimentare cu apa Golenti, Basarabi, conducta de

aductiune Basarabi- Golenti
Lucrarile incluse in prezentul proiect pentru localitatile Basarabi si Golenti , Judetul Dolj sunt

structurate dupa cum urmeaza:

Realizarea conductei de aductiune din gospodaria de apa a Municipiului Calafat pana in
localitatea Basarabi, in lungime de L = 3930 m, conducta din PEID Pn10 dn =200 mm

PROIECT ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI \9 ]
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Continuarea conductei de aductiune pent Cgl'@ngWMoﬁéﬁtatii Golenti in lungul drumului DN 56

N
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in lungime de L = 1769 m PEID Pn10 dn = 160\'@;4 m %\;0/’
\\:OS"/ L \4\\’\ ,"/

Retea distributie Basarabi lungime 15607m, cﬁnme/pé’ retea 66 buc, hidranti exteriori 130 buc,
bransamente 290 buc

Retea distributie Golenti lungime 7347m, camine pe retea 33 buc, hidranti exteriori 64 buc,
bransamente 475 buc :

C) Extindere sisteme alimentare cu apa Malu Mare, aductiune apa
Craiova-Podari si Craiova-Breasta #
1. Zona Malu Mare
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Malu Mare, conform
planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea totala de conducta este de 32344 metri, avand camine de vane pentru sectorizare
si inchidere tronson conducta de apa 345 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona
de 1000 bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti
exteriori subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

2. Aductiune de Apa Craiova - Podari

Se va realiza o aductiune de apa cu conexiunea de la Str Noua cu Dn56 intr-un camin de
record, din zona Romanescu, conform planuri de situatie. Si capatul de aductiune va fi trasat pana in
comuna Podari la intersectia strazi Belcineanca cu Dn56,intr-un camin de capat.Se va alege conducta
de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protective, ce nu necesita nisip la montaj.La traversarea
podurilor se va realiza cu conducta preizolata suspendata de pod, montata in teava de protectie
ancorata de marginea podului. La fiecare capat al podului se vor realiza doua camine de racord,
avand montate cate o vana de sectorizare si robinet de golire.

Lungimea de conducta este de 3700 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si
inchidere tronson conducta de apa 11 bucati Pe capatul traseului se va monta cate un hidrant exterior
subteran montat in camin de vizitare in spatiul verde.

3. Aductiune de Apa Craiova - Breasta

Se va realiza o aductiune de apa cu conexiunea de la statia de pompare ce este amplasat pe
DJ606, la o distanta de 140 metri fata de marginea podului de peste Jiu, conform planuri de situatie.
Si capatul de aductiune va fi trasat pana in comuna Breasta la intersectia DC80 cu DJ606. Se va
alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protective, ce nu necesita nisip la
montaj.Traversarea podurilor se va realiza cu conducta preizolata suspendata de pod, montata in
teava de protectie ancorata de marginea podului.La fiecare capat al podului se vor realize doua
camine de racord, avand montate cate o vana de sectorizare si robineti de golire.

Lungimea de conducta este de 2400 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si
inchidere tronson conducta de apa 13 bucati Pe capatul traseului se va monta cate un hidrant exterior
subteran montat in camin de vizitare in spatiul verde.
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Anexa 1 la Hotararea nr. 4
SC GREEN POWER ENERGY SRL

Capitolul 2
nformatii Generale

2.1 INTRODUCERE IN STUDIUL DE FEZABILITATE

Ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si a semnarii Tratatului de Aderare, tara
noastra s-a angajat sa se conformeze obligatiilor legale ce revin din semnarea acestui tratat. In ceea
ce priveste investitile propuse, acestea trebuie sa contribuie la conformarea Romaniei cu obligatiile
Tratatului de Aderare in ceea ce priveste:

Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman;
Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate.

In vederea atingerii tintelor de conformare, Operatorul Regional — SC. COMPANIA DE APA
OLTENIA SA. - implementeaza, in cadrul POS Mediu 2007 — 2013, Axa Prioritara 1, ,,Extinderea si
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj” proiectul fiind finantat prin Fondul
de Coeziune in baza Contractului de Finantare nr.122523/26.09.2011. proiectul cuprinde investitii in
tratarea si distributia apei potabile precum si colectarea si epurarea apelor uzate in municipiile
Craiova, Calafat (inclusiv localitatea Calafat), Bailesti, orasele Filiasi, Segarcea, Dabuleni, Bechet, si
comunele Calarasi, Poiana Mare si Rast. Printre obiectivele specifice ale acestui proiect, relevante
pentru acest Studiu de Fezabilitate, sint urmatoarele:

° Imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in aria de
proiect, in conformitate cu Directiva de Apa 98/83/CEE in aria de proiect, de la 75% in 2008 la
97,37% dupa implementarea proiectului prin FC (2013) si 99.85% dupa implementarea
proiectului prin FC si a altor proiecte asumate;

. Cresterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la
nivelul ariei de proiect, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE
de la 61% in anul 2008 la 93.70% dupa implementarea proiectului prin FC (2013) si 99.86%
dupa implementarea proiectului prin FC si a altor proiecte asumate;

Proiectul promovat de catre Operatorul Regional SC. COMPANIA DE APA OLTENIA SA, prin
serviciile de consultanta ale Asistentei Tehnice oferite de catre SC. GREEN POWER ENERGY SRL,
proiect denumit ,EXDINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE, INCLUSIV
BRANSAMENTE S| RACORDUI IN JUDETUL DOLJ”, constituie o completare a proiectului finantat
din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 — 2013, avind ca obiectiv general si specific, atingerea
conformarii privind indicatorii de performanta aferenti gradului de acces la servicii adecvate de
alimentare cu apa si a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

Necesitatea promovarii prezentului proiect a fost identificata ca urmare a faptului ca in cadrul
proiectului aflat in implementare _Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Dolj”, conectarea consumatorilor la servicile de alimentare cu apa si canalizare (extindere
retele alimentare cu apa si canalizare inclusiv bransamente si racorduri) a fost finantata doar in limita
fondurilor existente la data aprobarii proiectului, insuficient pentru atingerea indicatorilor de
performanta preconizati, urmind ca diferenta sa fie acoperita de operator si autoritatile locale din alte
surse de finantare. Deoarece situatia financiara si economica nu a creat premizele necesare
promovarii angajamentelor autoritatilor locale (la data semnarii Contractului de Finantare nu au fost
identificate si accesate resurse financiare complementare necesare realizarii numarului necesar de
extinderi de sisteme de apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri ), si, ca urmare a aparitiei
posibilitatii de alocare a economiilor rezultate in baza contractelor de lucrari din cadrul proiectului aflat
in implementare (conform Autoritatii de Management — Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice)
pentru finantarea de noi investitii eligibile in cadrul Axei 1 POS Mediu 2007 — 2013, se considera
oportuna promovarea prezentului proiect, care, prin lucrarile prevazute, asigura indeplinirea
indicatorilor de performanta (rata de conectare de aproximativ 100% in aria proiectului).

2.2 CONTEXTUL ZONEI DE PROIECT

Judetul Dolj ocupa pozitia de sud-vest, pe cursul inferior al raului Jiu, avind ca vecinatati
judetele Olt (Est), Mehedinti (Vest), Gorj (Nord) si Valcea (Nord-Est) si o granita naturala in partea
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Anexa 1 la Hotdrarea nr. 4
SC GREEN POWER ENERGY SRL
sudica, reprezentata de cursul Dunarii, care COR: arii cu Bulgaria. La nivel regional,
judetul Dolj face parte din Regiunea de Dezvolta @OSud-Ves nia.

Din punct de vedere al populatiei, judet olj* “unul dintre cele mai mari judete din
Romania, avind 618.335 locuitori, conform datelor recensamintului din 2012. Administrativ este
organizat in 3 municipii, 4 orase si 104 comune, cu un grad de urbanizare de 53.75% .

Judetul scana (NALTIMILONR

Doy prtoe oo WS

Fig. 1 — Harta geografica a Judetului Dolj
Sursa: Consiliul Judetean Dolj

Prezentul proiect se refera strict la realizarea de extinderi sisteme de alimentare cu apa si
bransamente la reteaua de distributie a apei potabile si extinderi sisteme de canalizare si de racorduri
la sistemul de colectare a apelor uzate de tip menajer, in zonele aglomerate ale judetului Dolj, precum
si reabilitarea statiei de apa Bordei si colectoare de aductiune pentru localitatile Podari si Breasta
reprezentind cantitati complementare proiectului ,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si
apa uzata in judetul Dolj" (aflat deja in implementare in cadrul Contractului de Finantare
nr.122523/26.09.2011). In fig.2 sint reliefate localitatile incluse in faza | de investitii prioritare la nivelul
judetului Dolj

i

\:\
it
i E%i

° - e, 20
— m— e

i

|

Fig. 2 — Harta localitatilor incluse in Faza | de Investitii 2007 — 2013, Judetul Dolj
Sursa: Studiu de Fezabilitate (Pell Frischman/Romair Consulting Ltd, 2009)
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Anexa 1 la Hotdrarea nr. 4
SC GREEN POWER ENERGY SRL

Capitolul 3

3.1 DOCUMENTE RELEVANTE PENTRU PROIECT

Romania s-a angajat sa ridice standardul de calitate a mediului, in conformitate cu Tratatul de
aderare la UE si a legislatiei nationale corespunzatoare in domeniul calitatii apei potabile, tratarii
apelor uzate, reducerii deseurilor menajere si reducerii substantelor degradante din apele de
suprafata. In acest scop si-a stabilit propriile obiective nationale pentru infrastructura de alimentare cu
apa si canalizare, iar acestea fiind direct legate de obiectivele corespunzatoare ale judetului Dolj.

In conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Romaniei prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeana, au fost aprobate Planurile de Implementare a Directivei 98/83/CE privind
calitatea apei destinate consumului uman, respectiv a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate orasenesti, s-a elaborat legislatia primara privind organizarea si functionarea serviciului de
alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate care stabileste responsabilitatile autoritatilor
administratiei publice centrale si locale, ale operatorilor si ale utilizatorilor serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare cu privire la infiintarea, organizarea, conducerea, gestionarea, monitorizarea si
controlul serviciilor comunitare de utilitati publice furnizate/prestate utilizatorilor, respectiv la
functionarea, exploatarea, intretinerea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) a fost strans corelat cu obiectivele
nationale strategice prevazute in Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-
2013 si Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si
obiectivele urmarite la nivelul Uniunii Europene. De asemenea si perioada imediat urmatoare, 2014 —
2020 va urma aceleasi linii directoare trasate anterior. POS Mediu este astfel conceput incat sa
reprezinte baza si totodata un catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si 0
dezvoltare regionald mai echilibrata. POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de
mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale
ale Romaniei, cat si interesele specifice nationale.

Obiectivele POS Mediu, Axa Prioritard 1 "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa
uzata" vizeaza imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata. Obiectivele
sunt definite dupa cum urmeaza:

- Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile;

- Asigurarea de apa potabila de calitate corespunzatoare in toate
aglomerarile urbane;

- Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;

- Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolurilor de epurare;

- Crearea de structuri inovatoare si eficiente de gospodarire a apelor.

Obiectivele nationale majore, stabilite prin planurile de implementare a celor doua directive
importante, sint urmatoarele:
Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE

» protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de orice
natura a apei destinate consumului uman.

» asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si
satisface cerinta de apa, este curate si sanatoasa.

T Sistem de Alimentare cu Apa
e Tratare apa in vederea potabilizarii
conformarg Marime localitate / Marime zona
(31 Dec.) " sy Parametri
de alimentare cu apa (nr.locuitori)
S < 10,000 Oxidabilitate, mangan
2010 10,000 < S < 100,000 Oxidabilitate, turbiditate
Oxidabilitate, amoniac, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele,
S > 100,000 L
pesticide, mangan
2015 S < 10,000 amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan
10,000 < S < 100,000 amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele si pesticide
PROIECT ,,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE Sl x\p i
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Tarmien Sisteri de-Alimentarg c Apa

Tratare aga in vederea pofabilizarii

conformare -
7> s
\\ o \\9’,/ Parametri
NSy o NV

Marime localitate / Marime zona

(8% Dac;) de alimentare cu apa (nr.locuitori)
Populatie conectata la servicii de baza de alimentaré cu apa intr- un sistem regional - 2 70% (POS
Mediu)

» protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate
orasenesti si ape uzate provenite din anumite sectoare industriale (in principal cea
prelucratoare si alimentara).

Termen Sistem de colectare ape uzate urbane Tratare ape uzate urbane
(31 Dec.) | Clasa de marime aglomerare (PE) % Clasa de marime aglomerare (PE) %
2010 2.000 < PE < 10,000 60,8 2.000 < PE < 10.000 tratare secundara 50,5
<
2013 a0 PE SO 89,1l 2,000 < PE < 10.000 tratare secundara | 60,6
2.000 < PE < 10.000 80,2 2.000 < PE < 10.000 tratare secundara 76,7
2015 2.000 < PE < 10.000 80,2 B 0,000 avansata [art.4 00,0
Populatie conectata la un sistem de colectare si tratare ape uzate urbane - 2 70% (POS Mediy,
2018 2.000 < PE < 10.000 termen final 100,0 2.000 < PE < 10.000 termen final

3.2 REZULTATE MASTER PLAN, STUDIU DE FEZABILITATE SI IMPLEMENTARE APLICATIE
POS MEDIU 2007-2013

Master Planul realizat pentru judetul Dolj acopera necesarul de investitii identificate pentru
alimentarea cu apa potabila si colectarea si epurarea apelor uzatemenajere pentru toate localitatile,
respectiv aglomerarile relevante, tinind cont de situatia de la acea data la nivelul localitatilor /
aglomerarilor, de disponibilitatea resurselor de apa si de potentialul de dezvoltare al fiecarei zone din
judet. Master Planul, elaborat pe un orizont de timp de 30 ani (2008 — 2038), include evaluarea
investitilor necesare pe acest orizont la nivelul intregului judet, in vederea conformarii cu Tratatul de
Aderare si cele doua Directive cheie. Concluzionind, cerintele cheie sunt:

alimentarea cu apa potabila a tuturor localitatilor ce au o populatie mai mare de 50 locuitori
pana la sfarsitul lui 2015;

asigurarea colectarii apelor uzate menajere pentru toate aglomerarile mai mari de 10.000 l.e.
pana in 2013;

asigurarea colectarii si epurarii adecvate a apelor uzate menajere la standardele necesare
pentru toate aglomerarile identificate, mai mari de 10.000 l.e., pana in 2015;

colectarea si epurarea apelor uzate menajere pentru toate aglomerarile identificate, neincluse
in Faza 1 de investitii 2007-2013, mai mari de 2,000 l.e. pana in 2018;

prezentarea investitiilor necesare pentru intretinerea in stare buna a infrastructurii.

Investitile propuse in cadrul Master Planului (atit cele dezvoltate n Studiul de Fezabilitate,
pentru perioada 2008-2013, cit si cele aferente perioadelor urmatoare 2014-2038) au avut in vedere
accesul redus al comunitatilor la infrastructura de apa si apa uzata, calitatea necorespunzatoare a
apei potabile si lipsa, in anumite zone, a facilitatilor de canalizare si epurare a apelor uzate. Stabilirea
planului de investitii prioritare propus la nivel de Master Plan a tinut cont, pe linga necesitatea
conformarii cu prioritate a aglomerarilor mai mari de 10,000 p.e si de proiectele aflate in derulare la
nivelul judetului (proiecte cu surse sigure de finantare).

Studiul de Fezabilitate, unul din documentele suport ale Aplicatiei de Finantare din Fondurile
de Coeziune, a analizat in detaliu investitiile prioritare identificate la nivel de Master Plan in conditiile
obtinerii unei dezvoltari durabile. Au fost analizate resursele de apa, facilitatile de tratare a apei,
distributia apei, retelele de colectare a apelor uzate si statile de epurare ape uzate, realizindu-se
analiza de optiuni in scopul alegerii celor mai eficiente solutii pentru respectarea celor mai urgente
termene asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. Aplicatia de Finantare
din Fondurile de Coeziune, acest document stind la baza semnarii Contractului de Finantare
nr.122523/26.09.2011, semnat intre Ministerul Mediului si P S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.,
in calitate de Beneficiar.
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Faza 1 de ipvéstitii 2009 - 2013
Populatie (208)

Tabel 1- Localitati incluse i
Localitate

CRAIOVA* Craiova | = 288 ; 243.765
BAILESTI Bailesti ! 16.283

CALAFAT Calafat ; 13.857
Ciupercenii Vechi : 2.390

Filiagi : 16.215

. Dabuleni il 11.861
POIANA MARE Poiana Mare ; 9.100
Tunarii Vechi b 1.281

SEGARCEA Segarcea : 6.703
Calarasi X 5.845
Bechet : 3.363
Total populatie in aria de proiect
Total populatie judet Dolj 710.669
Nota: * - include localitatile adiacente (Sursa: Studiu de Fezabilitate POS Mediu 1)

In baza Studiului de Fezabilitate, s-a pregatit si aprobat Cererea de Finantare pentru judetul
Dolj si ca urmare a semnarii Contractului de Finantare, a fost demarata implementarea proiectului.

Obiectivele generale ale Proiectului - au ca scop imbunatatirea calitatii si accesului la
infrastructura de apa si apa uzata in judetul Dolj, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apa si
evacuare ape uzate in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene si in contextul Axei
Prioritare 1, Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata™

- asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, la tarife accesibile;

- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane;

- imbunatatirea puritatii cursurilor de apa;

- imbunatatirea managementului namolului provenit de la tratarea apei si epurarea apei uzate;
- crearea de structuri inovatoare si eficiente pentru managementul apei.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

- Imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in aria de proiect, in
conformitate cu Directiva de Apa 98/83/CEE in aria de proiect, de la 75% in 2008 la 98% dupa
implementarea proiectului prin FC si 99.85% dupa implementarea proiectului prin FC si a altor
proiecte asumate;

- Cresterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de
proiect, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 61% in anul 2008
la 93.7% dupa implementarea proiectului prin FC si 99.86% dupa implementarea proiectului prin FC si
a altor proiecte asumate;

- Cresterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate in conformitate cu
Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 0% in anul 2008 la la 93.7% dupa
implementarea proiectului prin FC si 99.86% dupa implementarea proiectului prin FC si a altor
proiecte asumate;

- Reducerea pierderilor de apa in municipiul Craiova, de la 57% in anul 2008 la 32% dupa
implementarea proiectului, prin reabilitarea unei parti din reteaua de distributie a orasului;

Reducerea pierderilor de apa in municipiul Bailesti, de la 43% in anul 2008 la 21% in anul
2014, prin reabilitarea unei parti din reteaua de distributie a orasului;

- Reducerea pierderilor de apa in orasul Segarcea, de la 56% in anul 2008 la 29% in anul
2014, prin reabilitarea unei parti din reteaua de distributie a orasului;

- Stoparea deversarilor neconforme de ape uzate in rauri prin separarea tuturor colectoarelor
pluviale de colectoarele de apa uzata menajera in orasele Filiasi si Bailesti, realizandu-se astfel
colectarea apelor pluviale si menajere in sistem divizor

- Introducerea de noi statii de epurare la Rast, Bechet si Cerat care sa deserveasca
aglomerarile din aria de proiect: Poiana Mare, Bailesti, Dabuleni — Calarasi, Bechet si Segarcea;

- Imbunatatirea performantelor statiei de epurare Filiasi prin construirea unei noi statii de
epurare in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;

- Imbunatatirea procesului de epurare a statiei de la Calafat prin introducerea treptei de
defosforizare, protejand astfel cursul de apa receptor.

- Realizarea de centre regionale de tratare si colectare a namolului in incinta statiilor de
epurare Craiova, Rast si Bechet in vederea folosirii ulterioare a acestuia in agricultura.
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Ca urmare a atingerii acestor obiective esté{@pké&tébté{“s'ao ¢ atenueze efectul negativ datorat

deversarii apelor uzate prin colectarea si epurarea\ﬁgtﬁra |§;, ndardele Europene, fara a polua
cursurile de apa receptoare iar in final, namolul rezultz "se {tatéze corespunzator.

~——

Indicatorii de performanta ai proiectului ,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si
apa uzata in judetul Dolj", aprobati prin Decizia Comisiei Europene nr.C(2011)1611/10.03.2011 sint
urmatorii:

: Inainte de Proiect (an de Prognozat la finalizarea

Apa potabila
81,35% 97,37%

% populatie cu acces la servicii adecvate % populatie

de alimentare cu apa
Numarul total de bransamente la retea,
cehiadvate Nr. 17.750 60.800
Pierderi fizice in sistemul de apa % productie 56% 32%

; Personal/1000
Indicator de performanta personal operator bansaments 0,025 0,011
Consumul de energie al intregului sistem de
alfiahtars ci.sp8 1000 KWh/an 20.643 20.388
Apa uzata
o : -
:oa xﬁ:alzle racordata la sistemul de % populatie 61,02% 93.70%
Numarul total de racorduri de canalizare Nr. 27.000 65.000

Statii de epurare conforme cu
UWWTD91/271/EC

Indicator de performanta personal operator

Nr. 1 6

Personal/1000
racorduri

1000 KWh/an

0,009

Consumul de energie al intregului sistem de
apa uzata

In baza Contractului de Finantare s-a derulat etapa de achizitie pulica a lucrarilor prevazute,
si, in urma incheierii acetui proces de achizitie s-a stabilit lista contractelor aferente proiectului derulat
pe POS Mediu 1:

Valoarea Extin

ii d
Aaloarea contractului in Data Data de ere

* : urma incepere Durata de
Denumire contract estimata a % semnar # ol
procedurii de (ordinul conform timpi

achizitie confract de contract durata
publica lei fara incepere) toala
TVA (luni)

contractului
lei fara TVA

CL 1 - Reabilitare si

4. | extindere retele de | g5 237 687,5 | 59.236.889,79
apa si canalizare in

Craiova

CL 2 - Reabilitarea

, | SL 2= Reabiared | s0.772787,5 | 3610874714 | Gb0y gene

Apa Isalnita

CL 3 - Reabilitarea

captarii de apa si a

Statiei de Tratare apa
Calafat, conducta de

3 aductiune. Caiafat la 41.552.100 38.965.721,53

Poiana Mare si

modernizarea Statiei

de Epurare Calafat

CL 4 - Platforma de

, | CLa-Patormade | 800725 | 690567510 | ooy 13,04,

Epurare Craiova

CL 5 — Reabilitare si

5. | extindereretelede | 36387575 | 25.103.680,88
apa si canalizare in

Filiasi

24.00. 01.11. . 31.10.
2012 2012 24 luni : 2014

. 02.02.
2013 2013 22 luni : 2015

07.05. 03.06.
2013 2013

03.04.

22 luni - 2015

. 15.00.
2013 2013 17 hu] ; 2014

19.12. 01.02.
2012 2013

31.12.

23 luni - 2014

03.01. | 01.02. P— i 01.12.

CL 6 — Statie de
6. 16.496.150 | 15.681.664,20 | o.a 2013 2014

epurare Filiasi
CL 7 - Sistem nou

de alimentare cu apa

7. | si de canalizare in aseies | serssrig | 1904 | 208 21 luni . AuaZ-

c F 2013 2013 2015
omuna Poiana

Mare

CL 8 — Reabilitare

front de captare,
reabilitare si 27.03. 15.04. 11.11.

extindere retele de 39.677.537,5 23.142.270,53 2013 2013 19 luni - 2014
apa si canalizare in
Bailesti

9. CL 9 — Retele de 15.131.300 - - - - - -
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Valoarea

contractului in
Valoarea Data

Denumire contract estimata a IS, semnar ;
. procedurii de (ordinul conform
contractului achizitie ¢ de contract
lei fara TVA s N :
el fara TV. publica lei fara s incepere)
TVA

Data de
incepere Durata

finala

apa si de canalizare
in Ciupercenii Vechi
CL 10 - Statii de
Epurare regionale la 07.08 01.07 10
Rastu Nou si Bechet .06. .07. luni 04.02.
10. | &i Colectoare de 81.140.600 | 64.538.12815 | 5943 2013 (575 zile) : 2015
transfer ape uzate
aferente
CL 11 — Extinderea
si reabilitarea
sistemelor de 5,60 - ’
alimentare cu apa si .09. .10. . 01.10.
11. canalizare mensjers 67.263.779 35.373.618,53 2013 2013 12 luni - 2014
in localitatile
Dabuleni, Calarasi si
Bechet
CL 12 - Statie de —_ "
epurare si Colector .04. 20.05. . 19.03.
12. de transferape uzaie 17.014.287,5 11.900.000,88 2013 2013 22 luni - 2015
pentru Segarcea
CL 13 — Sursade i
apa si Retele de apa 05.04. 15.05. . 15.12.
13. ol canslizars/lii 44.218.612,5 28.101.563,09 2013 2013 19 luni - 2014
Segarcea
cs 1 46 de luni de la
— ordinul de
14. | Managementul 13.248.312,5 | 9.804.955,00 1.:8: 1 12561 : incepere’a 1246(1)2'
proiectului serviciilor
Contractului
44 de luni de la
CS 2 - Supervizare 14.11. 06.12. ordinul de
15. Incrarl de axscyllé 18.366.500 13971205,00 2011 2012 :-.::;i,cei:?o? 05.07.
o ) 2015
ontractului
CS 3 - Asistenta 33 de lunide la
tehnica Proiectant 1.12. 28.12. cend e 28.09.
18, | IMkaliplacaey | SMGTIERLE | 2004.050,00 2012 2012. i 4k - 2015
1,5,7,11 Contractului
30 luni,
CS 4 - Servicii de 28.06. incepand de la 28.11.
17. audit 688.883 44.585,00 2013 . da:?;::;?; in . i
contractului

3.3 CADRUL NATURAL IN ZONA PROIECTULUI

3.3.1 CADRUL GENERAL

Judetul Dolj ocupa pozitia de sud-vest, pe cursul inferior al raului Jiu. Judetele vecine sunt: Olt
(Est), Mehedinti (Vest), Gorj (Nord) si Valcea (Nord-Est). Exista o singura granitd naturald in partea
sudica, reprezentata de cursul Dunarii care constituie granita tarii cu Bulgaria. Teritoriul judetului se
intinde Tntre 43°43' si 44°42" latitudine nordica si, respectiv, 22° 50' si 24° 16' longitudine estica, adica

pe aproximativ un grad latitudinal si un grad si jumatate longitudinal.

Suprafata totala este de 7.414 km? si reprezinta 3,1% din suprafata tarii. Din acest punct de
vedere Doljul se situeaza pe locul 7 intre unitatile administrativ-teritoriale ale Romaniei.

Conform recensamantului populatie din 2011, cu o populatie care il plaseaza pe locul 4 la
nivel national si o densitate a populatiei peste media nationald, judetul Dolj este unul dintre cele mai
mari judete din Romania. Administrativ este organizat in 3 municipii, 4 orase si 103 comune, cu un
grad de urbanizare de 53.75%.
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BULGARIA

Fig. 3 — Harta judetului Dolj

3.3.2 RELIEFUL

Relieful este dominat de Campia Romana (88%), dar exista si zone deluroase in nord. Relieful
judetului cuprinde zona de lunca a Dunarii, campia si zona de deal. Altitudinea creste de la 30 la 350
m fata de nivelul marii, din sudul spre nordul judetului, formand un larg amfiteatru deschis spre soare.
Relieful apare ca niste trepte plate care se ridicd sub forma de piramida din lunca Dunarii spre
dealurile Amaradiei, de la 30 pana la 350 m deasupra nivelului marii. Din punct de vedere al reliefului
teritoriul judetului Dolj se incadreaza atat in zona dealurilor cat si in zona de campie: Dealurile
Amaradiei — care apartin Piemontului Oltetului — au altitudini maxime de 250-325 m. La vest de Jiu se
afla regiunea campiilor colinare care cuprinde Campia Balacitei, Campia Oltetului, Campia Argetoaiei
si Campia Desnatuiului. Altitudinile scad la 180-35 m in Campia Romana iar cele mai scazute altitudini
sunt in Luncile Jiului si Dunarii. Este de mentionat existenta in sudul judetului a celei mai mari
suprafete nisipoase din tara, in paralel cu un numar impresionant de lacuri formate fie de revarsarile
Dunairii, fie de acumularile de precipitatii.

Dupa aspectul general predominant al reliefului (88% campie), Doljul poate fi considerat un
judet de campie, iar dupa agentul principal care a generat formele de relief de pe cea mai mare parte
a teritoriului s3u se incadreaza perfect in categoria judetelor dunarene. Acestea impreuna cu pozitia
sud-vestica a judetului conduc la manifestarea unor influente mediteraneene asupra climei temperate
caracteristice acestei regiuni.

Dealurile piemontane (Dealul Bucovat — 165 m; Dealul Carligei — 160 m; Dealul Drumul Mare
— 158,5 m) ale Piemontului Balacitei, delimiteaza culoarul Jiului la vest, iar unitatile deluroase ale
Piemontului Oltetului (Dealul Viilor — 209,5 m; Dealul Mlecanesti — 203,5 m si Dealul Carcea - 191,5
m), contureaza limita estica a culoarului. Jiul a inceput sa fragmenteze Piemontul Balacitei, in curs de
ridicare, alaturi de afluentii sai de dreapta: Argetoaia si Raznicul, care au inaintat regresiv, iar
Amaradia si afluentii sai au fragmentat Piemontul Oltetului.

3.3.3 CLIMA

Judetul Dolj apartine zonei cu clima temperata, dar pozitia sa si caracterul de depresiune al
terenului pe care il ocupa in vecinatatea curburii facute de lantul montan carpato-balcanic, determina,
in ansamblu, un climat mai cald decét in partea centrala si nordica a tarii si un continentalism mai
moderat decat in jumatatea sa estica.

Temperatura medie anuala in 2006 a fost de 12,0°C, cu 0,7°C mai mare decét in anul 2005 si
cu 0,4°C mai mica decat in anul 2001. Temperatura maxima absoluta anuald in anul 2006 a fost de
36,9°C la 31 iulie, iar minima absoluta anuala de -17,7°C la 10 februarie. Verile sunt calde si iernile
moderate, numarul zilelor fara inghet fiind in jur de 220 pe an.Vanturile bat cu o frecventa mare din
sud-est, nord-est si est-vest.
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Fig./4 — Harta climatica a Roméniei

Din punct de vedere pluviometric, cantitatea anuala de precipitatii in anul 2006 a fost de 557,0
Iim? (809,5 /m? in 2005 si 476,9 I/m” in 2001) la statia de observare bazinul Dunarii — Calafat.

3.3.4 VEGETATIE, FLORA, FAUNA

Vegetatia si flora - o mare parte din sudul judetului este acoperita de lanuri bogate, vegetatia
fiind specificd zonei de stepa. in trecut, Campia Olteniei era acoperitd de paduri de stejar care
alternau cu tufarisuri. Influentele climatice si interventia omului au determinat modificarea invelisului
vegetal. in zona Ciuperceni si Apele Vii se intind paduri de salcam, iar la Verbita, Murgasi si Braniste
predomina padurile intinse de stejar.

Fauna - fauna terestra si acvatica a suferit modificari generate de vanatul si pescuitul abuziv,
multe dintre speciile care populau teritoriul judetului Dolj supravietuind in numar mic sau disparand cu
totul. Dintre speciile care populeaza regiunile de lunca predomina lisita, barza, egreta precum si unele
specii de rozatoare.

Conform Natura 2000 , la nivelul judetului Dolj exista 7 situri Natura 2000 din care 4 sunt Arii
Speciale de Protectie Avifaunistica, iar 3 Situri de Importanta Comunitara.

Arii Speciale de Protectie Avifaunistica (SPA):

. ROSPA0010 Bistret 27,482.3 ha
. ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni — Dunare 29 024.3 ha
] ROSPA0023 Confluenta Jiu — Dunare 21 999.9 ha
= ROSPA0074 Maglavit 3 562.6 ha
Arii de Importanta Comunitara(SCI):
. ROSCI0039 Ciuperceni — Desa 40.853 ha
. ROSCI0045 Coridorul Jiului 71.394 ha

ROSCI0202 Poiana Bujorului din Padurea Plenita 44 ha.

3.3.5 GEOLOGIE S| HIDROGEOLOGIE

Din punct de vedere geologic, zona aferenta ariei de proiect din jud. Dolj este acoperita cu
formatiuni sedimentare de varsta Cuaternara (Holocen inferior, Holocen superior, Pleistocen mediu si
Pleistocen superior).

Holocenul inferior (qh1) — specific zonei aferente Mun. Craiova, localitatilor: Bechet, Calarasi
si Dabuleni - este reprezentat de acumularile aluvionare ale terasei joase a Dunarii si sunt constituite
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Holocenul superior (gh2) — specific zonelo te localitatilor Calafat, Bailesti, Poiana
Mare, Bechet, Calarasi si Dabuleni - este reprezentat de depozitele luncilor si depozite de duna.

Depozitele luncilor sunt alcatuite din pietrisuri, bolovansuri si nisipuri, a caror grosime variaza
intre 10 si 15 m.

Depozitele de duna sunt alcatuite din nisipuri fine, care comporta 95% cuart si in rest mice,
granati, calcita si hornblenda. Grosimea acestor nisipuri depaseste uneori 10 m.

Sursa principala a materialului din dune o constituie patura superficiala de nisipuri fine
proluviale, atat de raspandite in aceasta parte a Campiei Olteniei.

Din lipsa unor argumente paleontologice concludente este foarte greu de precizat varsta
dunelor. Tinand seama de faptul ca sunt distribuite din lunca si pana pe terasa veche a dunarii, se
considera ca dunele sunt destul de tinere, apartinand unui nivel superior al Holocenului.

Pleistocenul mediu (qp2) - specific zonei aferente localitatii Segarcea - este reprezentat de
depozitele loessoide din sectorul Jiu — Dunare (qp2 — qp3). Pe campul inalt din dreapta Jiului, peste
depozitele villafranchiene, urmeaza un orizont argilos — nisipos cu grosimi de 3 — 15 m, cunoscut sub
denumirea de argila rosie. In masa argilei se gasesc frecvent elemente de pietrisuri marunte si
concretiuni calcaroase de diferite dimensiuni. Originea argilei rosii este socotita deluvial — proluviala
datorita elementelor grosiere din masa ei.

Pleistocenul superior (qp1-3) - specific zonei aferente localitatii Segarcea - este reprezentat
de depozitele loessoide de pe terasa veche si de depozitele terasei inalte a Jiului. Depozitele
loessoide de pe terasa veche sunt constituite din silturi nisipoase si nisipuri prafoase galbui, cenusii,
macroporice, sfaramicioase, cu concretiuni calcaroase. Grosimea depozitelor loessoide variaza intre 3
— 8 m. Depozitele terasei inalte sunt constituite din pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri, la a caror
compozitie participa de obicei cuartite, micasisturi, roci eruptive, calcare si gresii. Grosimea
acumularilor aluvionare apartinand terasei inalte, variaza intre 3 si 7m.

M HARTA GEOLOGICA

VINYWOY

Fig. 5 — Harta geologica a Romaniei
Sursa: Asistenta Tehnica

Pleistocenul superior (qp2-3) - specific zonei orasului Filiasi - este reprezentat de
depozitele loessoide de pe terasa inalta a Jiului. Depozitele terasei inalte cu grosime de 5 —10 m sunt
constituite din silturi nisipoase, nisipuri argiloase, cenusiu - galbui, in care sunt diseminate numeroase
concretiuni calcaroase.

Pleistocenul superior (qp3-3) - specific zonei aferente Mun. Craiova - este reprezentat de
depozitele loessoide de pe terasa superioara a Jiului si de depozitele terasei inferioare. Depozitele
terasei superioare cu grosime de 3 — 5 m sunt constituite din nisipuri argiloasede tip loessoid, de
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catuite din pietrisuri, bolovanisuri si

origine deluvial - proluviala. Depozitele terasei
nisipuri, cu o grosime de 5 -7 m. \

3.3.6 RESURSE NATURALE

Resursele din subsolul judetului Dolj cuprind z&caminte de fitei la Melinesti, Bradesti, Almaj,
Simnicu de Sus, Ghercesti, Pielesti, Cosoveni, Malu Mare, Carcea, gaze naturale la Isalnita,
Ghercesti, Simnicu de Sus, Pielesti si Cosoveni.

Ca roci de constructie se regasesc: argile, luturi argiloase, balast, aflate in diferite perimetre
din aria localitatilor Calafat, Filiasi, Barca, Cernele, Lipov, Isalnita.

O alta resursa naturala o constituie apele minerale valorificate local, care se afla la Urzicuta si
Gighera.

Celelalte resurse naturale sunt reprezentate prin bogatia apelor de suprafata, calitatea
deosebita a solului, padurile, pasunile si fanetele naturale.

Ape de suprafata: Reteaua hidrografica este reprezentata de fluviul Dunarea (care curge
intre Cetate si Dabuleni), cu afluentii Desnatui si Jiu (care strabate judetul de la Filiagi la Zaval pe o
distanta de 154 km, cu afluentii Gilort, Motru, Argetoaia, Rasnic si Amaradia), precum si de lacuri si
iazuri (Lacul Bistret, Fantana Banului, Maglavit, Golenti, Ciuperceni).

Principalele cursuri de apa ale judetului Dolj sunt in ordinea marimii debitului: fluviul Dunarea
al carui curs se desfasoara pe 150 km in limitele judetului, raul Jiu, care strabate judetul de la nord la
sud pe o distantad de 154 km si raul Amaradia care se vars3 in raul Jiu fiind cel mai mare afluent al
acestuia de pe teritoriul judetului Dolj.

Lacurile judetului Dolj sunt:

Acumularea Isalnita - Lacul de acumulare Isalnita este situat in judetul Dolj, pe raul Jiu la km
243. A fost pus in functiune in anul 1965, are o suprafata de 180 ha si un volum util de 1,4 mil. metri
cubi cu folosinta pentru alimentarea cu apa a S.C. TERMOELECTRICA lIsalnita, TERMOELECTRICA
SE Craiova si S.N.P.Petrom, sucursala DOLJCHIM Craiova.Lacul de acumulare Isalnita serveste si la
alimentarea cu apa a municipiului Craiova.

Lacul Mic Victoria Geormane - Este o acumulare naturala de apa situata la 25 km aval de
municipiul Craiova, pe versantul stang al Vaii Jiului, pe podul terasei inferioare la contactul cu terasa
superioara. Lacul are lungimea maxima de 1,100 m, iar adancimea maxima de 2 m suprafata lacului
la niveluri medii este de 59 ha.

Lacul de acumulare Fantanele — contruit pe raul Desnatui, localitatea Fantanele, judetul Dolj.
Suprafata bazinului de receptie este de 441 km2 si are un volum de exploatare cuprins intre: 0.920 mil
mc si 37 mil mc si un volum de atenuare a viiturilor 26,6 mil. mc.

Acumularea Caraula - Este amplasata in zona localitatii Caraula, pe paraul Baboia, fiind
constituita dintr-o cuveta marginita de versantii naturali ai vaii.Barajul a fost pus in functiune in anul
1971, fiind contruit din pamant cu masca din beton armat.

Pe teritoriul judetului Dolj se afla un singur lac natural si anume lacul Bistret aflat in lunca
Dunarii. Suprafata lacului este vasta, ocupand 1,867 ha, volumul fiind de 28 mil mc.

Acumularea Bistret - Este amplasata in zona localitatii Carna, pe paraul Desnatui, fiind
constituita dintr-o cuveta marginita de un dig de contur cu lungimea de 2,4 km, latimea la coronament
3,5 m, iar inaltimea de 6 m. Suprafata acumularii 1a nivelul normal de detentie este de 2050 ha.
Volumul util este de 41 mil mc iar volumul de atenuare al viiturilor — 12,9 mil mc.
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Fig. 6 — Harta hidrografica a Romaniei
Sursa: Asistenta Tehnica

Ape subterane: In general clasificarea apelor subterane in freatice sau de adancime se face
in functie de adancimea la care sunt situate fata de suprafata terenului, stabilindu-se conventional ca
stratele acvifere pana la adancimea de 60 m sa fie freatice, iar cele sub aceasta adancime sa fie
strate acvifere de adancime.

In perimetrul Directiei de Ape Jiu (D.A. Jiu) in zona Campului Leu — Rotunda este o execeptie,
si anume, Stratele de Fratesti, cu toate ca se situeaza la adancimea de 40-45 m sunt strate acvifere
de adancime, deoarece au deasupra lor un strat freatic din care se alimenteaza locuitorii satelor din
zona.

Principalele hidrostructuri freatice din perimetrul D. A. Jiu sunt:

Hidrostructura apelor freatice din Campia Olteniei;
Hidrostuctura apelor freatice din Piemontul Getic.

Apele subterane de adancime sunt constituite in hidrostructurile:

Hidrostructura stratelor de Fratesti;
Hidrostructura stratelor de Candesti;
Hidrostructura stratelor romaniene;
Hidrostructura stratelor daciene.

Apele subterane freatice: In partea nordica a unitatilor deluroase, apa freatica se afla la
adancimi de 15-22 m si este interceptata de vaile raurilor prin izvoare ce apar la baza dealurilor si
alimenteaza afluentii Jiului.

Pe terasele Dunarii, adancimea apei freatice ajunge pana la 5-10 m, iar in Lunca Dunarii, se
mentine intre 25 m. Pe campul mai inalt, de la est de Desnatui, dintre Radovan — Segarcea — Dranic,
adancimea apelor este cuprinsa intre 20-30 m. Aceeasi valoare a adancimilor se mentine si in zona
campului inalt Leu — Rotunda (din Campia Romanatilor la est de Jiu).

In unele locuri apele subterane de adancime, precum si cele freatice au caracter mineralizat,
cu continut clorosodic si sulfuros, ca cele din aria localitatilor Urzicuta si Gighera din sudul judetului,
folosite de localnici in scop terapeutic.

In conditiile unor amenajari corespunzatoare sub raport igienico-sanitar si a altor dotari, pot
deveni locuri importante pentru localnici in scopul tratamentului balnear.

Apele subterane de adancime:

Complexul acvifer Romanian - In cuprinsul Campiei Olteniei, Romanianul are o raspandire
neuniforma. Limita maxima a extensiunii sudice a depozitelor romaniene sub formatiuni mai noi, trece
prin localitatile: Perisor, Intorsura, Sud, Cerat, Horezu Poenari, Sadova, Est Bechet, Dabuleni,
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Grojdibod, Corabia, Segarcea Vale. In restul né’limntﬂ]ﬁlf\!ﬂ’é' zitele romaniene lipsesc, probabil
indepartate de eroziunea avansata a vaii Dun: i, CaracterqP redominant argilos al depozitelor
romaniene, in care apar 3-5 intercalatii de nisipuri ‘cefgrpsjm' d€’1-5 m, mai rar 10-15 m, conduce la
aparitia de strate acvifere, in care variatiile laterale de : sunt frecvente. Stratele acvifere din acest
complex sunt constituite in general din nisipuri, existand o mare varietate in granulometria acestora,
de la fine la grosiere cu intercalatii de pietrisuri. Din punct de vedere chimic apele cantonate in stratele
acvifere din Romanian nu indeplinesc conditiile de potabilitate admisibile. Valoarea mineralizatiei este
sub 1000 mg/l, dar compozitia chimica a apelor arata depasiri mari la indicatorul NH4+, cum ar fi: foraj
(F) sere lIsalnita 13,4 mg/l; F1 pod Amaradia 30,9 mgl/l, limita admisa de Legea apei potabile
nr.458/2002 fiind 0,5 mgl/I.

Complexul acvifer Dacian - Formatiunile daciene, in cuprinsul Campiei Olteniei, au o larga
raspandire, fiind intalnite din valea Drincei pana in valea Oltului. Ele lipsesc in sectorul Dunare-
Drincea si in lunca Dunarii din sectorul Jiu-Olt. In sectorul cuprins intre Plenita, Giubega, sud Cerat,
Horezu Poenari, Bechet, depozitele daciene se gasesc imediat sub depozitele aluvionare ale teraselor
si luncilor Dunarii si Jiului. In rest ele sunt acoperite de formatiuni romaniene. Se constata o crestere
continua a grosimii depozitelor daciene de la vest la est si de la sud la nord. Complexul acvifer al
Dacianului este constituit, la partea sa inferioara din nisipuri marunte cu frecvente concretiuni
grezoase, care trec, spre partea superioara, la nisipuri fine cu intercalatii argiloase. Cresterii in
grosime a Dacianului, de la sud la nord, ii corespunde o inmultire accentuata a nivelelor pelitice
reprezentate printr-o succesiune de marne si argile, cu intercalatii de nisipuri si nivele carbunoase. In
zona Craiova depozitele daciene depasesc 150,0 m grosime.

Stratul acvifer din stratele de Fratesti - In perimetru D.A Jiu stratele de Fratesti se dezvolta
numai in spatiul corespunzator Campului Leu-Rotunda si pe o mica suprafata din Campul Salcuta-
Dranic; in restul teritoriului, ocupat de piemont si terasele Dunarii si Jiului, fiind indepartate de
eroziune. Ele formeaza partea superioara a Pleistocenului inferior, Saint Prestianul. Stratele de
Fratesti prezinta un orizont aproape continuu de pietrisuri si nisipuri cu lentile de bolovanisuri; la
partea superioara apar nisipuri cu concretiuni si placi grezoase, uneori si cu concretiuni calcaroase.
Coperisul stratelor de Fratesti este constituit dintr-un pachet gros de argile, care il protejeaza destul de
bine impotriva poluarii potentiale. Grosimea acestor depozite variaza intre 20 m in nordul Campului
Leu-Rotunda si 2-4 m la contactul dintre acesta si terase. Pe versantul drept al Jiului, stratele de
Fratesti se dezvolta intre Bucovat si Padea si au grosimi intre 6-15 m.

Q- AL

HARTA
CU DELIMITAREA CORPURILOR DE APA SUBTERANA
ATRIBUITE DIRECTIEI APELOR JIU

ol 95 weer 3 gt
T L=

Fig. 7 -Bazine hidrografice si corpuri de apa subterane Jud.Dolj
Sursa: ABA Jiu - Plan de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, 2009

Complexul acvifer al stratelor de Candesti - In cuprinsul Campiei Olteniei, stratele de
Candesti se dezvolta in interfluviile Desnatui-Jiu si Jiu-Olt, in rest ele lipsind, probabil fiind indepartate
de eroziune. In Piemontul Getic acest complex acvifer, de varsta Pleistocen inferior are o mare
dezvoltare, intalnindu-se pe tot cuprinsul piemontului, cu grosimi variabile ce cresc de la vest (30-60
m) la est (150-200 m). In sudul perimetrului directiei, in Campia Olteniei, stratele de Candesti sunt
constituite dintr-o succesiune de nisipuri si pietrisuri in alternanta cu argile nisipoase si intercalatii
lenticulare de lignit, cu grosime totala de circa 100 m.In general, grosimea stratelor de Candesti creste
de la vest la est, exceptand lunca Dunarii si zona de confluenta a Jiului cu Dunarea, unde au fost
indepartate de eroziune. Apele subterane din acest complex acvifer indeplinesc limitele de potabilitate
avand o mineralizatie cuprinsa intre 400-950 mg/l, incadrandu-se in tipul bicarbonat sau bicarbonat
calcic.

PROIECT ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI § )
RACORDURI IN JUDETUL DOLJ” APA )Pitenia

Volumul | - Raportul Studiului de Fezabilitate 20



Anexa 1 la Hotararea nr. 4
| SC GREEN POWER ENERGY SRL
acitei) si Campia Olteniei (terasa
/a apei este deosebita.

WY~ TEN x
La contactul dintre Piemontul Getic (Carm)/jé}llnélg“a'f '%5

Perisor), apar o serie de izvoare cu debite mici, daﬁ@/fgaror calit
sy

a\ /

Suprafata judetului Dolj este inclusa aproab\ al’/T'n bazinul hidrografic Jiu, suprafata
complementara apartinand bazinului hidrografic Olt. Pe harta urmatoare este evidentiata delimitarea
BH Jiu.

3.4 EVALUAREA SOCIO-ECONOMICA

Strategia Consiliului Judetean Dolj de dezvoltare economico-sociald are scopul de a
imbunatati calitatea vietii populatiei si promovarea dezvoltarii sustenabile in cadrul judetului Dolj,
inclusiv pentru a opri procesul de depopulare si desertificare, prin intarirea sectoarelor industriale cu
valoare adaugata ridicata, scaderea incidentei agriculturii de subzistenta si cresterea sectorului
serviciilor, promovand dezvoltarea resurselor umane, diversificarea economiei rurale si imbunatatind
accesibilitatea si calitatea mediului, altfel incat PIB-ul judetului s& creasca pana la 90% din media
nationald pana in 2013, iar judeful sa-si intdreasca pozitia centrald n cadrul regiunii Sud Vest
Oltenia, prin efortul tuturor actorilor relevanti din teritoriu si in beneficiul cetatenilor. Obiectivul general
este coerent cu obiectivele strategice conturate de catre Programele Operationale cofinantate din
Fondurile Europene.

Din 1990 judetul Dolj a suferit o descrestere constantd a populatiei, ajungand la 715.989 de
locuitori (3,3% din populatia nationald) in 2006 si la 618.335 conform recensamintului din 2012.
Fenomenul depopularii este accentuat n special in zonele rurale unde, in perioada 1990-2006,
populatia a scazut cu 14,02% (in timp ce zonele rurale la nivel national au pierdut aproape 8% in
aceiasi ani). Totusi, procesul de depopulare a afectat, in special in ultimii ani, si mediul urban,
Municipiul Craiova inregistrand o descrestere a populatiei care se ridica la 10.739 de locuitori in
perioada 2001-2006, ceea ce reprezintd 41% din scaderea totald a populatiei inregistrata in Judetul
Dolj in aceeasi perioada. Mai mult, Judetul este afectat de un proces de imbatranire demografica,
care se evidentieza in special prin reducerea substantiald a grupului de varsta 0-14 (-15%) in
perioada 2000-2005 si care determina, impreuna cu migratia populatiei, o crestere constanta a ratei
de dependenta economica.

Declinul populatiei ar putea fi vazut ca simptom al unui standard scazut de viata in special in
anumite zone ale judetului, care poate sa justifice o abordare teritoriala a strategiei de dezvoltare.
Desi tendintele demografice sunt cu greu oprite prin interventii de dezvoltare, imbunatatirea calitatii
vietii a populatiei prin interventii strategice de dezvoltare a infrastructurilor, precum si a mediului
economic si social, ar putea contribui la decelerarea procesul de depopulare a judetului.

Analiza PIB-ului in comparatie cu populatia ocupata arata ca sectorul agricol, cu un numar
relevant de persoane ocupate si 0 contributie limitats la valoarea adaugata, are o productivitate foarte
scizutid. Mai in detaliu, productivitatea scazuta a sectorului agricol depinde de incidenta populatiei
ocupate in agricultura si ponderea agriculturii de subzistentd in zonele rurale, unde diversificarea
activitatilor economice este necesara si prioritara. Pe de alta parte, in zonele urbane activitatile
industriale trebuie s& fie dezvoltate prin promovarea sectoarelor cu valoare adaugata ridicata (in
special cele orientate catre export), activitati de cercetare, dezvoltare si inovare. Mediul de afaceri
trebuie sA fie dezvoltat prin sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi, luand in considerare nivelul curent
relativ scizut de dezvoltare a afacerilor din judet. Spre exemplu, densitatea intreprinderilor/1000
locuitori este limitata si concentrata in special in Craiova, in timp ce zonele rurale rdman in urma. Un
rol important in dezvoltarea mediului de afaceri trebuie s rezulte din imbunatatirea infrastructurii de
afaceri, dezvoltarea parteneriatelor si initiativelor comune intre operatorii economici si unitatile de
cercetare-dezvoltare. Din acest punct de vedere, judetul Dolj poate s& se bazeze pe experienta
obtinuta prin existenta Parcului Industrial Craiova si a numeroaselor institute de cercetare-dezvoltare,
operand in special in domeniul ingineriei mecanice si electrice, automatizare, chimiei si agriculturii.

Pentru orizontul 2007 — 2013, datele Comisiei Nationale de Prognoza indicau o descrestere
medie reala a PIB de 0,55% pe an, determinata pe de o parte de descresterea cererii sectorului
domestic (ca rezultat al descresterii reale a salariilor, a pietii imprumuturilor si a contractiei populatiei
productive) si, pe de alta parte, a descresterii investitiilor atit la nivel guvernamental cit si privat. Ca
urmare, pentru aceasta perioada, va trebui considerat un inalt nivel al investitiilor publice ca o
consecinta a aderarii la Tratatul de Aderare (in vederea conformarii cu angajamentele asumate) si, in
acelasi timp, necesitatea de a asigura infrastructura de baza pentru a atrage investitile private. Avind
in vedere actuala evolutie economica este posibil ca nivelul real de investitii sa nu corespunda cu cel
prognozat.
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Tendinta generala a evolutiei demografice pentru judetul Dolj, similara cu tendinta generala la
nivelul Romaniei si a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, este una de descrestere, confirmata si
de rezultatele ultimului recensamint din noiembrie 2011, cauzele acestei tendinte fiind variate: rata de
fertilitate scazuta, cresterea sperantei de viata la nastere, schimbari in structura virstei populatiei,
balanta negativa a migrarii externe.

Pentru perioada 2008 — 2040 rata medie anuala de crestere a populatiei prognozata in aria
proiectului este de — 0,73% pe an, cu o tendinta de descrestere a populatiei urbanein favoarea celei
rurale. Marimea medie a gospodariilor va descreste gradual la toate nivelele (national, regional,
judetean), ca o consecinta a descresterii populatiei.

In ceea ce priveste proiectiile veniturilor pe gospodarii, venitul net pe cap de locuitor prevedea
o usoara crestere incepind cu anul 2010 (ca rezultat al cresterii salariale si a numarului de angajati din
totalul fortei de munca), insa, ca urmare a crizei economice ce a afectat Romania (ca efect al crizei
mondiale), aceasta predictie inca nu a fost confirmata, unele rezultate pozitive fiind posibile incepind
cu 2014 - 2015.

Perioada de baza pentru a estimarea veniturilor de uz casnic pentru zonele urbane si rurale
au fost 2006 - 2010. Ratele anuale de crestere a veniturilor de uz casnic au fost modificate, luand in
considerare cele mai recente prognoze macro-economice publicate de Prognoza pe termen mediu
National (2010 - 2014 la nivel national si 2011 - 2014 la nivel regional). Previziunile pe termen lung
(2015 - 2040) se bazeaza pe mai multe ipoteze optimiste privind evolutia salariilor reale si venituri de
uz casnic.

Deoarece nu sint disponibile statistici oficiale in Romania pentru venitul gospodariei, la nivel
de judet, acestea au trebuit sa fie estimate pe baza cifrelor disponibile. Venitul mediu brut pe cap de
locuitor din mediul rural si salariile nete la nivel de judet si la nivel de tara au fost utilizate ca baza
pentru o estimare.

Tabel 2 — Veniturile nete pentru Regiunea Sud Vest si pentru Judetul Dolj

m 2001 2002 2003 2004 m 2006 2008

sggi;”(')‘*fég& 2264133 | 3170418 | 4011225 | 5037527 | 6058561 | 734 853 1007 1260
Dolj 2194837 | 2058155 | 3786210 | 4826758 | 5972615 | 720 855 987 1216

Gorj 2645821 | 3864742 | 4822309 | 5865808 | 6668843 | 871 965 1152 1503
Mehedinti 2236792 | 3042327 | 4029346 | 5201340 | 6479481 | 740 876 1020 | 1261
olt 2236206 | 3056252 | 3879653 | 4933086 | 5835521 | 707 804 959 1192

Sursa: INS Nota: Valori exprimate in ROL (2000 — 2004), respective RON (2005 - 2008)

3.5 CADRUL LEGAL SI INSTITUTIONAL

La nivelul Judetului Dolj sunt asigurate atat cadrul legal cat si cel institutional necesare
derularii proiectului.

3.5.1 CADRUL LEGAL

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative romanesti referitoare la sectorul
de apa sunt in conformitate cu acquisul comunitar, fiind transpuse principalele directive europene:

Directiva 2000/60/CE si amendamentelel ulterioare, care stabileste cadrul comunitar de
actiune in domeniul politicii apelor, fiind reflectate in legislatia romaneasca dupa cum urmeaza: Legea
Apei nr. 107/1996, modificata de HG nr. 948/1999, Legea nr. 404/2003), Legea nr. 310/2004, Legea
nr. 112/2006, OUG nr. 130/2007, OUG nr. 3/2010 adoptata prin Legea nr. 146/2010, OUG nr.
64/2011, OUG nr. 71/2011; OUG nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007;
OM 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de interes
public privind gospodérirea apelor; HG nr. 210/2007 pentru modificarea s$i completarea unor acte
normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului; HG 100/2002 pentru
aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru
potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare $i frecventa de prelevare si analiza a
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probelor din apele de suprafata destinate S&éd@éfﬁ@y‘a‘bﬁ,potabna, modificat de HG nr. 662/2005,
HG nr. 567/2006, completatd de HG nr. /2007; OM 161/2006 pentru aprobarea Normativului
privind clasificarea calitatii apelor de suprafata“in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;
HG 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa; OM nr. 662/2006 privind

fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a
apelor; OM nr. 873/2012 pentru aprobarea procedurii de notificare din punctul de vedere al
gospodairirii apelor

in special a solurilor cand se folosesc namoluri de epurare
Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinat consumului uman, reflectat in

458/2002 privind calitatea apei potabile; HG nr. 974/1 5.06.2004 care aproba normele de
supraveghere, inspectie sanitar3 si monitorizare a calitatii apei potabile $i procedura de autorizare
sanitara pentru folosirea si stocarea apei potabile, modificat de OG nr. 11/2010; OM nr. 341/2007
pentru aprobarea normelor de igiena si a procedurii de notificare a apelor potabile imbuteliate, altele

Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitars si a perimetrului de protectie
hidrogeologici; OM nr. 1861/2008 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza
monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile; OM MMP/MS nr.
1483/89/2011 pentru aprobarea Criteriilor i pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu ap3.

187/19.03.2007) pentru modificarea $i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar in domeniul protectiei mediului; OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind
aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor
de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole; OM nr. 1 072/2003 (MO
nr. 71/28.01.2004) privnd aprobarea organizarii Monitoringului Suport national integrat de
Supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in
apele subterane si de suprafatd si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control
corespunzator si a procedurilor $i instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor
proveniti din surse agricole in apele de suprafats si in apele subterane; OM MMGA/MAPDR nr.

nr. 529/22.06.2005) privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea
programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole: OM
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2 @,/privind aprobarea Codului de by
practici agricole pentry protectia apelor imp: );va poluaéﬁ}///cu nitrati din surse agricole; ON
MMDD/MADR nr. 1552/43/2008 (MO nr. 851/18. %Wu aprobarea listej localitatilor pe judete
unde exista surse de nitrati din activitati agricole, ==
Directiva 2006/11/CE privind poluarea Cauzata de anumite Substante periculoase deversate
in mediul acvatic al comunitatii: HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptats
a evacuarilor, emisiilor $i pierderilor de substante prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006
$i HG nr. 1038/2010; HG nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului: Legea Apei nr. 107/1996 cu modificarile
ulterioare; OUG nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007; HG nr. 585/2002
pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate In Romania; OM nr.
245/2005 pentry aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele | si
Il'si al substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediyl acvatic prin modelare matematica si a
Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele | sj || $i al substantelor
prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice — alge verzi, dafnia,
pesti; OM nr. 44/2004 privind aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii

/R
:/l‘Jié) A D/ =
MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (Mo nr.\| 224113031200

nr. 210/2007 pentry modificarea si completarea unor acte normative care transpun  acquis-ul
comunitar in domeniuyl protectiei mediului: OM nr. 31/2006 privind aprobarea Manualului pentru
modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR); OUG
152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poludrii, modificats $i completats de Legea nr.
84/2006, modificats de OUG nr. 40/2010 aprobat prin Legea nr. 205/2010 : OM nr. 44/2004 privind
aprobarea Regulamentulyi privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru  substante
prioritare/prioritar periculoase; OM nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a Competentelor de
emitere a avizelor $i autorizatiilor de gospodarire a apelor; OM nr. 799/2012 privind aprobarea
Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de
gospodarire a apelor $i a autorizatiei de gospodarire a apelor.

Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane Tmpotriva poluarii $i deteriorarii: HG
nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva polugrii Si
deteriorarii; OM 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din
Romania; OM nr. 1278/2011 pentry aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie
sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologic.

Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calitatii apei pentry scaldat si de abrogare a
Directivei 76/169/CEE: HG nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de Imbaiere, modificats Si
completata de HG nr. 389/2011; HG nr. 459/2002 pentry aprobarea Normelor de calitate pentru apa
din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, modificat de HG nr. 546/2008: HG nr. 88/2004 pentry
aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitars si control al zonelor naturale utilizate pentru
imbaiere, modificat de HG nr. 836/2007 si HG nr. 546/2008; OM nr. 183/2011 privind aprobarea
metodologiei de monitorizare si evaluare 3 zonelor de imbaiere.

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea $i gestionarea riscurilor de inundatii: Legea Apei nr.
107/1996 cu modificarile ulterioare; HG nr. 846/2010 pentry aprobarea Strategiei nationale de
management al riscului |3 inundatii pe termen mediu si lung.

Directiva 2009/90/CE de stabilire, in temeiul Directivei 2000/60/CE a specificatiilor tehnice
pentru analiza chimic3 $i monitorizarea strii apelor: HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului
de eliminare treptats a evacuarilor, emisiilor $i pierderilor de substante prioritar periculoase, modificat
de HG nr. 783/2006 (si HG nr. 1038/2010

Directiva 86/278/CEE privind protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza
namoluri de epurare in agricultura, modificaty de Directiva 91/692/CE $i de Regulamentul (CE) nr.
807/2003: Legea nr. 211/2011 privind regimul des
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serviciile publice locale; Legea 241/2006 privind\gérwciife comupitare de alimentare cu apa si de
canalizare; Legea 273/2006 privind finantele pubti&‘@JQcale; 5/855/2008 privind constituirea ADI si
statutul serviciilor publice de utilitati. \&/‘l//

Legislatia romaneasca mai prevede: Ordinul Presedintelui ANRSC nr.88/2007 privind
regulamentul-cadru de desfasurare a serviciilor publice de utilitati, nr.89/2007 privind termenii de
referinta al serviciilor publice de utilitati, nr.90/2007 privind contractual cadru de furnizare servicii de
alimentare cu apa si de canalizare; OUG 34/2006 privind achizitiile publice; OG 717/2008 privind

3.5.2 CADRUL INSTITUTIONAL

In procesul de regionalizare si implementarea activitatilor Proiectului si realizarea obiectivelor
acestuia, factorii institutionali cheie, avind un rol principal, cu implicare directa, sint urmatoarele
entitati:

SC. COMPANIA DE APA OLTENIA SA. in calitate de Operator Regional, fiind Beneficiarul
proiectului si institutia responsabila pentru implementarea acestuia; in cadrul Operatorului Regional a
fost constituita si functioneaza Unitatea de Implementare a Proiectului finantat din Fondul de
Coeziune al Uniunii Europene (UIP-FC). Aceasta unitate isi desfasoara activitatea sub coordonarea
factorilor de decizie ai OR, asigurind managementul si implementarea prevederilor Proiectului;

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia (ADI Oltenia) — este persoana juridica
romana de drept privat si de utilitate publica, constituita in baza liberului consimtamint al membrilor
fondatori. Conform Capitolului Il Art. 4, din statutul ADI, asociatia are ca scop realizarea in comun a
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente si serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a
judetului Dolj, cu scopul declarat de imbunatatire a calitatii serviciilor si nu in ultimul rind de crestere a
capacitatii de absorbtie a fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea investitiilor. Asociatia
este inregistrata cu denumirea ,ADI Oltenia” si este constituita in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, a Ordonantei Guvernului 37/2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale Legii nr.
286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale Nr.215/2001: ADI
Oltenia a fost infiintata initial in noiembrie 2007 de un numar de 59 autoritati publice, dintre care 57
autoritati din judetul Dolj si 2 autoritati din judetul Gorj, inclusiv Consiliul Judetean Dolj, Consiliul
Local Craiova, Consilile Locale ale Municipiului Calafat, Oraselor Bechet, Dabuleni, Filiasi,
Segarcea si de Consiliile Locale ale altor 52 comune. Prin incheierea nr. 158/06.11.2007 Judecatoria
Craiova a admis inscrierea A.D.|. Oltenia in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor sub nr.
63/09.11.2007.

Documentele de constituire ale ADI Oltenia au fost modificate, prin incheierile nr.
114/02.09.2008 si nr. 86/01.06.2010 ale Judecstoriei Craiova, astfel incat sa cuprinda noua structura,
cu 66 de membri, noii membri ce au aderat la ADI fiind Consiliul Local al Municipiului Bailesti si
Consiliile Locale ale altor 6 noi comune, precum si conformarea lor cu prevederile H.G. nr. 855/2008.

Structura actuald a Asociatiei este constituitd din 89 membri, conform Incheierii nr.
7/08.01.2013 a Judecatoriei Craiova, ulterior s-a aprobat aderarea la ADI a altor 23 noi comune din
judetul Dolj.

Scopul Asociatiei il constituie reglementarea, stabilirea, organizarea, finantarea, exploatarea,
monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de apa si de canalizare pentru toate localitatile
membre si de asemenea implementarea comuns a unor proiecte de interes public si regional pe baza
Strategiei de Dezvoltare. Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap3 Si
de canalizare a fost semnat intre ADI Oltenia, in numele si pe seama UA.T. membre, care |-au
avizat, si operatorul regional SC Compania de Api Oltenia SA si a intrat in vigoare Tn mai 2009.
Contractul a fost incheiat pentru 25 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional si contine, la
art. 36, pct. 3, Planul de evolutie al tarifelor — Strategia de tarifare (stabilit in conformitate cu ACB din
Aplicatia de Finantare). in conformitate cu reglementdrile legale privind modificarea/ajustarea tarifelor
$i pe baza avizelor ANRSC Strategia de tarifare a fost actualizata prin 5 acte aditionale aprobate prin
hotarari ale C.L. ale UA.T. implicate si hotarari ale A.D.I. Oltenia.

In derularea Proiectului, dar $i In procesul de regionalizare sunt implicate si urmatoarele
institutii, fiecare avand roluri specifice, ce asigurd cadrul necesar implementarii si realiz&rii
obiectivelor, atat la nivel regional cat si national:
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Consiliul Judetean Dolj are responsabi ;t%tea“generai 4 administrarii domeniului public al
fiecarei aglomerari considerate, inclusiv infrastruc faoge agg /Canalizare; de asemeni are rolul de
organizare, monitorizare si control al eficientei serviettor fice de apa si canalizare, precum si
stabilirea strategiilor de dezvoltare a judetului. Consiliul Judetean Dolj este in acelasi timp si asociat la
ADI cu drepturile conferite de art. 20, alin. (6) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Oltenia (,Pentru adoptarea hotararilor....este necesar votul favorabil al reprezentantului judetului, daca
acesta este membru al asociatiei).

Consiliile Locale reprezinta autoritatea publica locala, constituind, in cazul Proiectului actual -
beneficiarii locali ai lucrarilor aferente infrastructurii de apa si canalizare. La nivel de Master Plan,
consiliile locale vor beneficia de avantajele unei strategii privind atingerea obiectivelor POS Mediu
pentru infrastructura de apa si apa uzata, prin cuprinderea acestora intr-un plan de investitii necesare
ce promoveaza solutile optime determinate pe baza situatiei existente la nivelul fiecarei autoritati
publice locale.

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice reprezinta Autoritatea de Management
(AM) prin Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale, fiind responsabil cu
implemenatrea Programului Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu). In aceasta calitate MMSP
va actiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar si lider de proces. AM are un
rol specific in asigurarea unei priviri de ansamblu strategice asupre POS Mediu.

Organismul Intermediar (Ol) pentru POS Mediu - Craiova (Regiunea 4 Sud-Vest
Oltenia), infiintata conform regiunilor de dezvoltare stabilite la nivelul Romaniei (NUTS II), indeplineste
atributiile delegate de catre Autoritatea de Management prin Acordul de Delgare de Atributii, in scopul
gestionarii la nivel regional a programelor pentru infrastructura de mediu, finantate prin instrumentele
structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune). Ol actioneza ca
interfata intre AM si Beneficiari si are responsabilitati legate de programare, monitorizare, control si
raportare.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) — este coordonatorul la nivel national al Fondurilor
Europene;

Ministerul Finantelor Publice (MFP) — este coordonatorul la nivel national al relatiilor
bugetare cu Uniunea Europeana, precum si a contactelor cu structurile comunitare, din punct de
vedere administrativ, in acest domeniu;

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) — este responsabil pentru monitorizarea serviciilor
municipale din Romania si pentru dezvoltarea unei strategii de imbunatatire a calitatii acestor Servicii.

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice
(ANRSC) - este responsabila pentru stabilirea legislatiei la nivel national in domeniul utilitatilor publice
in Romania.

Agentia Regionala de Protectie a Mediului Craiova — este responsabila pentru identificarea
si selectarea prioritatilor si pentru planificare in domeniul protectiei mediului.

Agentia Locala de Protectia a Mediului Dolj - este responsabilad pentru monitorizarea
factorilor de mediu si pentru emiterea acordurilor de mediu.

Administratia Nationala “Apele Romane” — este responsabila, sub coordonarea MMSC,
pentru implementarea politicii de management al apei, elaborarea si implementarea planurilor de
management bazinal. La nivel regional este reprezentata de catre Administratia Bazinala a Apelor
Jiu - Craiova, iar la nivelul judetului Dolj prin Sectorul de Gospodarire a Apelor Craiova.
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Capitolul 4
Analiza Situatiei Curente si Prognoze

4.1 INFORMATII GENERALE IN ZONA PROIECTULUI
4.1.1 INFRASTRUCTURA DE APA

In vederea conformarii in totalitate cu cerintele Directivei Europene 98/83/CE privind calitatea
apei destinatd consumului uman, prevederi ce vizeaza localitatile unde existd deja sisteme de
alimentare cu apa dar si localitatile peste 50 de locuitori, care trebuie sa aibe acces la apa potabila de
calitate corespunzétoare, in judetul Dolj au fost identificate 48 localitati ce dispun de sisteme de
alimentare cu apa (cu diferite grade de acoperire) si 318 localitati cu mai mult de 50 locuitori ce dispun
doar de fantani individuale si publice pentru alimentarea cu apa.

Y UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

ived "T] DINJUDETUL DOLJ IN CARE OPEREAZA
- 4 : S.C COMPANIA DE APA S A
o :\\, e e
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Fig. 8 — Aria de operare actuala a Operatorului Regionéi SC. Compania de Apa Oltenia SA
Sursa: Studiu de Fezabilitate

Dintre cele 48 de localitati ce dispun de sisteme de alimentare cu apa, municipiul Craiova are
populatia mai mare de 200.000 locuitori si termenul de conformare pentru calitatea apei 2010, orasele
Bailesti, Calafat, Dabuleni si Filiasi au populatia cuprinsa in intervalul 10.000 — 100.000 locuitori si
termenul de conformare pentru oxidabilitate si turbidiate 2010, iar pentru restul parametrilor anul
2015: restul de 43 localitati avand populatia sub 10.000 locuitori si termen de conformare 2015.

Din cele 318 localitati care dispun in prezent doar de fantani individuale si publice pentru
alimentarea cu ap3, localitatea Poiana Mare are peste 10,000 locuitori iar pentru celelalte 317 localitati
populatia variaza intre 51 si 5.285 locuitori, conform datelor statistice.

Pentru a realiza o mai buna utilizare a surselor de apa conforme existente si a statiilor de
tratare a apei potabile, localitatile au fost grupate astfel incat sa fie deservite de aceeasi sursa de ap3,
unde este posibil. Pentru restul localitatilor, au fost identificate surse adecvate de apa potabila asa
cum sunt definite prin Directiva 98/83/EC. Cu toate acestea, nu au fost prevazute investitii pentru 20
de localitati cu o populatie sub pragul minim stabilit prin Directiva, la mai putin de 50 locuitori.
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In judetul Dolj au fost identificate 108 zopé dge _CU apa ce alimenteaza 366

deservi
localitati care vor fi administrate de Operatorul Regjotial. Ip%sj, doar in 5 zone de deservire sunt pes
r statistice din 2007).

10.000 locuitori fiecare si totalizeaza 408.590 locuu_\ (m l?%zg, ggtg ]
Pentru a se indeplini din punct de vedere\\n§ﬂtitu§ional» ditiile impuse de mecanismul de
implementare a finantarii prin Fondul de Coeziun \f@;r:%“b?;ada de programare 2007-201 3,
Operatorul Regional SC. COMPANIA DE APA OLTENIA “procedat Ia extinderea ariei de operare
a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, astfel incit |a acest moment include 13 UAT.,
dintre care 12 din judetul Dolj si 1 din judetul Gorj (comuna Téantareni).

4.1.1.1 SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CALAFAT — POIANA MARE - CIUPERCENII
VECHI

Municipiul Calafat este situat in extremitatea sud-vestica a judeului Dolj, la 80 km de
Municipiul Craiova, pe malul stang al Dunarii, acolo unde fluviul Tsi adanceste cea de-a doua mare
meandra, la o Tnaltime de 35-50 m deasupra nivelului marii. Municipiul are in componenta sa
administrativa trei localitati rurale: Basarabi, Golenti sj Ciupercenii Vechi si are o suprafata de 138
km?. Dispune de o infrastructura de 13 km drumuri europene, 15 km drumuri nationale si judetene si
de peste 25 km cai ferate. La nivelul anului 2008, zona administrativa Calafat impreuna cu satele
componente avea o populatie de cca. 18.213 de locuitori.

Cea mai mare dintre localitatile rurale administrate de acesta, localitatea Ciupercenii Vechi
este amplasata in sud-vestul Municipiului Calafat, la o distanta de 6 km de municipiu, pe drumul
judetean DJ 553. In anul 2008, localitatea insuma o populatie de 2.438 locuitori.

Spre Sud-Est, la o departare de 14 km de Municipiul Calafat, se gaseste comuna Poiana
Mare, una dintre cele mai mari asezari rurale din tarz (11.785 locuitori in anul 2008), cu care
comunica, atat prin calea-ferata Calafat-Golenti, cat $i prin drumul national Dn 55A. La Sud si Sud-
Est, Municipiul se invecineaza cu localitatile Smardan si Ciupercenii Noi, care alcatuiesc din punct de
vedere administrativ - comuna Ciupercenii Noi.

Municipiul Calafat dispune de un sistem de alimentare cu apa centralizat care utilizeaza ca
sursa de apa, apa captata din Dunare. Facilitatile de tratare, realizate de la inceputul anilor 80, au fost
proiectate sa deserveasaca si activitatile industriale. In prezent doar o mica parte a capacitatii
nominale este utilizata, apa tranzitand statia de tratre doar cateva ore pe zi. Conform proiectului

Celelalte localitati apartinatoare ale Municipiului Calafat nu dispun de sisteme centralizate de
alimentare cu apa, cu exceptia localitatii Golenti in care este dezvoltat un sistem de alimentare cu apa
din foraje.

Comunele situate la est de Calafat sunt pozitionate in Campia Dunarii care a suferit o
agricultura intensiva in decadele trecute. Sursele de apa in aceasta zona sunt aproape exclusiv din
foraje de mica adancime, iar calitatea apei este foarte slaba, fiind vulnerabile Ia nitrati si pesticide.
Sistemele care folosesc foraje de adancime si clorare — care au fost introduse intr-un numar de locuri
similare — au aratat vulnerabilitatea ridicata la amoniu, mangan si fier si neconformarea acestora fara
introducerea unor facilitati de tratare. Din acest punct de vedere s-a considerat ca optiune principala
utilizarea capacitatii existente a statiei de tratare Calafat.
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Fig. 9 — Zona de acoperire actuala si propusa pentru sistemul de alimentare cu apa Calafat
Sursa: Studiu de fezabilitate si Aplicatia de Finantare — Pell Frischmann&Romair

Conform Master Planului realizat la etapa anterioara, aria de deservire Calafat este centrata in
jurul statiei de tratare Calafat si a facilitatilor de captare din fluviul Dunarea. Comunele Ciupercenii
Noi, Poiana Mare, Piscu Vechi si Ghidici nu au sisteme centralizate de alimentare cu apa, iar zonele
de amplasare a acestora sunt caracterizate prin ape subterane vulnerabile la nitrati si pesticide, ca
urmare a agriculturii intensive practicate in aceastsd zona. in concluzie s-a propus utilizarea sursei
Municipiului Calafat si pentru alimentarea acestora.

in momentul de fata sistemul de alimentare cu apa existent furnizeaza apa doar municipiului
Calafat.

Pe teritoriul localitétii Golenti exista un sistem vechi de alimentare cu apa din foraje.

Localitatea Basarabi nu are infrastructura de alimentare cu apa potabild populatia
alimentandu-se cu apa din puturi forate manual cu adancimea de pané la 30 m. Din cauza secetei,
unele din aceste puturi au secat.

Dezvoltind prioritatile identificate la nivel de Master plan pentru conformarea cu directivele
europene a statiei de tratare Calafat, precum si extinderea zonei de deservire cu apa pentru a
alimenta si comunele aflate in vecinatatea acestuia, dar care nu dispun in prezent de sisteme de
alimentare cu apa: Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Piscu Vechi si Ghidici, cat si localitatile
apartinitoare zonei administrative Calafat, la nivelul Studiului de Fezabilitate, rezultatul analizei de
optiuni a fost acela al realizarii unui sistem zonal de alimentare cu apa, cu o capacitate finala de
19.000 m%/zi, bazat pe Statia de tratare a apei existenta la Calafat, cu extinderea retelei de alimentare
si de transfer, astfel incat sa fie asiguratd apa potabila la intreg municipiul Calafat si la localitatile
Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Piscu Vechi si Ghidici. Populatia deservita va fi de cca. 41.000 locuitori,
la o0 conectare de 100%. Reabilitarea proceselor de la Statia de tratare Calafat pentru conformarea cu
Directiva 98/83/CEE, impreuna cu reteaua de distributie si infrastructura de transfer pentru Ciupercenii
Vechi si Poiana Mare-Tunarii Vechi, vor fi incluse in lucrarile din Faza 1 (Fonduri de Coeziune).
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Fig.10 — Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Calafat finantata din Fonduri de
Coeziune
Sursa: Studiu de fezabilitate si Aplicatia de Finantare — Pell Frischmann&Romair
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Pentru Municipiul Calafat, lucrarile de re@ii'ltare“a sistemului de alimentare cu apa constau

in reabilitarea captarii cu criburi si a statiei de trata‘rg‘%gtiind pre use lucrari de extindere. Referitor la
reteaua de distributie a a apei potabile, pentru Muni iul Catafat nu se propun lucrari de extindere a
retelei de distributie a apei potabile, gradul de acoperirea actual find de 97% din totalul populatiei.
Prin reabilitarea statiei de tratare existente se vor rezolva si pierderile tehnologice care in prezent sunt
de aproximativ 9% din volumul apei brute captate.

Pentru localitatea Basarbi si Golenti nu s-au prevazut realizarea de lucrari.

Tabel 3 — Indicatori tehnici ai sistemului de alimentare cu ap 4 Basarabi si Golenti
Inainte de Indicatori indicatosl Investitii

Nr. ; ; proiect conform necesare Indicatori

Crt. Rascvn " | pOS Mediu | POS Mediu | onfo™ realizarii finali

1 indicatorilor

Apa | Total populatie in aria de operare | loc. | 3069

Grad de acoperire cu servicii (% din
%

populatie conectata la un sistem de 0 0 0 100 100,00
alimentare cu apa)
Populatie deservita (populatie

conectata la sistem de alimentare

Numar de consumatori casnici
conectati la sistem de alimentare cu
apa (bransamente contorizate)

L::;,r Conducta de aductiune 0 5699 5699
Retea de distributie - extindere m \ 0 0 22954 | 22954
*) Populatie conform Studiu de fezabilitate si Aplicatia de Finantare PellFrischmann&Romair, nr. de gospodarii conform

determinari teren **) Nr. real de bransamente aferent strazilor nominalizate

Pentru localitatile Basarabi si Golenti, ce nu beneficiaza de sistem centralizat de alimentare
cu ap4, prin studiul de fezabilitate si aplicatie nu s-au propune realizarea de lucrari.

in aceste conditii pentru asigurarea indeplinirii cerintele Directivei de apa potabila si
conformarea cu angajamentele privind asigurarea conectarii 100% a locuitorilor, pana in 2015, mai
este necesar executia a 5.699 m conducta de aductiune, 22.954 m Retea de distributie si 765
buciti de bransamente, lucrari ce urmeaza a fi finalizate prin actualul studiu de fezabilitate.

4.1.1.2 SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CRAIOVA
Din punct de vedere administrativ, Municipiul Craiova reprezinta resedinta judetului Dolj.

Municipiul Craiova este situat pe malul stang al raului Jiu, la iesirea acestuia din regiunea
deluroasa, la o altitudine cuprinsa intre 70 si 150 m si la 75 km in amonte de confluenta Jiului cu
raul Dunarea.

Relieful sau este predominat de campie (88%) marginita de dealuri in zona nord-estica. Acestea
impreuna cu pozitia sud-vestica a judetului conduc la manifestarea unor influente mediteraneene
asupra climei temperate caracteristice acestei regiuni.

Orasul este asezat aproximativ in centrul Olteniei, la o distanta de 227 km de Bucuresti si 68 km de
Dunare. Craiova este si nod feroviar cu statie de triaj n vestul orasului.

Conform tendintei de dezvoltare a populatiei din ultimii ani, populatia Municipiului Craiova
corespunzatoare anului 2008 a fost stabilita la 299,559 locuitori (inclusiv noile cartiere), urmand un
trend descrescator conform calculelor statistice efectuate.

Sistemul public de alimentare cu apa Craiova functioneaza incepand din anul 1909, odata cu
punerea in functiune a sursei Gioroc.

Activitatea privind serviciile de Alimentare cu apa si Canalizare este asigurata de catre Compania
de Apa Oltenia S.A.
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Tariful este unic pentru toate tipurile de consum N\ At'r[esp‘e{dﬁv*m ) tru populatie, agenti economici

si institutii publice, respectiv de 2.15 RON/ mc. N\ a5

\‘\\L_'__V’/S\//f
In prezent, zona de deservire cu apa Craiova este cea mai extinsa zona propusa pentru judet, la
finalizare acoperind 15 asezari si deservind o populatie de peste 300.000 de locuitori. Aproape
90% din cantitatea de apa necesara pentru alimentare cu apa provine din doua surse — lzvarna
(sursa subterana din judetul Gorj) si raul Jiu (tratare la Statia de tratare a apei Isalnita). Amestecul
acestor surse in vederea distribuirii in sistemul de alimentare al Craiovei este realizat la statia de

apa de la Simnic care contine rezervor de stocare, statie de clorinare si instalatie de pompare.

Conform datelor primite de la Operatorul regional, sursa lzvarna este de o calitatate care
corespunde in totalitate normelor de potabilitate, utilizarea acesteia ca sursa pentru Municipiul
Craiova fiind subiectul unui acord intre Consiliul Judetean Gorj si Consiliul Municipal Craiova.

Apa este transportata de la Izvarna la Craiova printr-o conducta de aductiune in lungime totala de
117 km. Desi exista statii de pompare auxiliare pe linia de transport, debitul este limitat in general
la o alimentare in sistem gravitational de aproximativ 700 I/s, ca o precautie contra avarierii
premature a conductei. Din conducta de transfer sunt extrase cantitati limitate de apa pentru
sistemele de alimentare cu apa Filiasi si Beharca.

Statia de tratare care preia si trateaza apa din raul Jiu este situata in comuna Isalnita, la est de
municipiul Craiova, la o distanta de 10 km pe drumul national DN 6, Craiova — Filiasi de Municipiul
Craiova.

Zona de deservire cu apa Craiova cuprinde, conform Master Planului de apa — canal al judetului
Dolj, Municipiul Craiova cu cele 8 localitati apartinatoare (Facai, Mofleni, Popveni, Simnicu de Jos,
Cernele, Cernele de Sus, Izvorul Rece, Rovine) precum si alte 6 localitati aferente comunelor
Podari si Simnicu de Sus, care vor face parte in viitor din zona de alimentare cu apa a Craiovei.

Acoperirea curenta a sistemului de alimentare cu apa Craiova
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Areas currently covered with
water supply systems

Zone acoperite in prezent de
sisteme de alimentare cu apa

O Proposed regional water system
Sistem regional de apa propus

Tinand cont de datele prezentate, rezulta ca pentru zona administrativa a Craiovei care cuprinde
299,559 locuitori (inclusiv cartierele noi), gradul de acoperire va creste la 98%, dupa finalizarea
lucrarilor de extindere a retelei de apa din alte investitii.

Celelalte localitati care nu fac parte din zona adminstrativa a Municipiului Craiova, dar sunt incluse
in zona de distributie cu apa Craiova pentru o alimentare viitoare: Braniste, Balta Verde — comuna
Podari si Simnicu de Sus, Albesti, Dudovicesti Romanesti — comuna Siminicu de Sus, care
insumeaza 2,735 locuitori, nu au in prezent sisteme de alimentare cu apa.

In ceea ce priveste stabilirea cerintei de apa pentru satisfacerea necesarului de apa al
consumatorilor pentru etapa de perspectiva (2008 - 2038), s-a avut in vedere evolutia
consumurilor de apa din ultimii 4 ani.

Bransamentele |a reteaua de apa reabilitata vor fi din PEID, De 32 mm in numar de
=10.335 buc.

Mentionam faptul ca asupra retelelor de distributie propuse a fi reabilitate prin prezentul proiect nu
s-a mai intervenit prin alte programe de finantare, dupa cum reiese si din adresa primita de la
Compania de Apa Oltenia.

Conductele utilizate vor fi din PEID, PE 100, SDR 17, PN 10. Amplasarea retelelor de distributie a
apei potabile se va face pe marginea drumului sau langa trotuar, in carosabil, avandu-se in vedere
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amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retélé de ga,rgali,zé?é_—," aze, electrice, telefonie, etc.)
si respectand SR 8591/1997. \2 OLTENIA 3,
Pe reteaua de distributie se vor prevedea camine cu Bineti
ale acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce tre

retelei.

"§gctionare in principalele noduri
€ remediat in cazuri de avarie a

Pentru stigerea incendiilor, pe retea se vor prevedea hidranti de incendiu cu diametrul Dn 80 mm.
Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la o distanta
de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul.

Pentru asigurarea conectarii 100 % a locuitorilor , pana in 2015, mai sunt necesare 10.335
bransamente, tinand cont de zonele aglomerate dezvoltate in perioada 2008-2013. Deasemenea
sunt necesare si lucrari de extindere sisteme de alimentare cu apa in lungime de aproximativ
160,00 km.

Prezentul proiect prevede si doua conducte de aductiune pentru localitatile Podari si
Breasta. Acest lucru este necesar, chiar daca cele doua localitati au propiile sisteme de alimentare
Cu apa, calitatea apei nu este corespunzatoare si in anotimpul secetos puturile nu au apa
suficienta.

Pentru atigerea parametrilor optimi pana in 2015 in prezentul proiect este prevazuta si
reabilitarea statiei de apa Bordei, precum si construirea a doua grupuri de pompare.

4.1.2 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

Pe baza Directivei 91/271/CEE, detaliata in Ghidul “Termeni si Definitii ale Directivei pentru
Tratarea Apei Uzate Urbane (91/271/CEE)” prezentata la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, s-a realizat la
nivelul judetului Dolj delimitarea aglomerarilor. Termenul de “‘aglomerare” nu trebuie sa fie confundat
cu unitatile administrative. Limitele unei aglomerari pot corespunde sau nu cu granitele unei unitati
administrative — mai multe unitati administrative (invecinate) pot constitui o aglomerare sau, o singura
unitate administrativa poate fi formata din aglomerari independente daca ele reprezinta suficiente
zone concentrate, separate in spatiu/teritorial.

In baza celor de mai sus se poate conclude ca proximitatea si densitatea populatiei sunt
elemente cheie ale aglomerarilor, iar, in spiritul Directivei 91/271/CEE, aglomerarile care cad sub
incidenta sa sunt: - asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2,000 l.e; - localitatile
alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 |.e.

In judetul Dolj au fost identificate 50 aglomerari conform Directivei 91/271/EEC, ce includ 62
localitatti dupa cum au fost prezentate la nivel de Master Plan. Populatia totala a acestor 50 de
aglomerari este de cca. 539 mii locuitori, adica 75.8% din populatia judetului (conform datelor la nivel
de Recensamant 2008).

Restul de 269 aglomerari din totalul celor 319 din judetul Dolj au o populatie echivalenta sub
2,000 l.e., prag stabilit prin Directiva si, in consecinta, nu sunt subiectul investitiilor urmatoare, decat
daca este convenabil sa fie adaugate unei scheme regionale.

Din punct de vedere al racordarii gospodariilor populatiei la un sistem centralizat de colectare
si tratare a apelor uzate de tip menajer, urmatorul tabel prezinta principalele aglomerari si clustere
incluse in prima faza a POS Mediu in ceea ce priveste reabilitarile si extinderile de retele de
canalizare:

Tabel 8 — Aglomerari si clustere incluse in faza 1 investitii prioritare cu finantare din Fondurile de
Coeziune

Sumar investitii propuse
Nr Cluster de Aslomeran T e propu

A ; Retea de canalizare-reabilitare (m) 1,984
1 Oraiovs ‘ Crtlova i Retea de canalizare-extindere (m) 68,272
\ Calafat 15,880 Statie de epurare-imbunatatire (buc) 1
Retea de canalizare-extindere (m) 12,641
Statie de pompare apa uzata (buc) 1
i A Conducta de refulare apa uzata menajera (m) 1,070
2 Calafat Clu\;;erf](_anu 2367 Statie de pompare transfer apa uzata menajera la 1
ix : SE Calafat (buc)
colector de transfer apa uzata menajera de la 3565
Ciupecenii Vechi la SE Calafat (m) ’
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Cluster de

aglomerari gonan Cantitate
Poiana :
Mare+Tunarii 11.097 Statie de pompare apa uzata (buc) 4
Poi Vechi ’ Conducta de refulare apa uzata menajera (m) 4,713
3 owana Ma.re Retea de canalizare-reabilitare (m) 491
+ Bailesti : ;
Bailesti Retga de canalizare-extindere (m) 37,196
19,167 Statie de pompare apa uzata (buc) 4
Conducta de refulare apa uzata menajera (m) 1,135
Dabuleni- Retea de canalizare-extindere (m) 63,948
Dbl Calaragi 16,877 Statie de pompare apa uzata (buc) . 1
4 Calarasi- Conducta de refulare apa uzata menajera (m) 642
Bechet Retga de canalizare-extindere (m) 14,951
Bechet 4104 Statie de pompare apa uzata (buc) 2
’ Conducta de refulare apa uzata menajera (m) 369
Retea de canalizare-extindere (m) 33,476
Retea de canalizare-reabilitare (m) 1,660
Statie de epurare-inlocuire (buc) 1
5 Filiasi Filiasi 13.600 Statie de pompare apa uzata (buc) 3
i Conducta de refulare apa uzata menajera (m) 502
Conducta descarcare efluent statie de epurare in 1373
emisar (m) 4
Retea de canalizare-extindere (m) 35,5634
Retea de canalizare-reabilitare (m) 316
g Sohaiced Segareea 8,027 Statii de pompare apa uzata (buc) 2
Conducte de refulare apa uzata menajera (m) 574
Poiana colectoare transfer si conducte de refulare de la
Mare+Tunarii Poiana Mare+Tunarii Vechi spre SE Rast/Poiana 18,300
Vechi, Mare spre SE Rast (m)
Piscu Vechi Statii de pompare transfer apa uzata menajera 3
+Ghidici (buc)
colector de transfer si conducta de refulare apa 10973
Bailesti, Rastu uzata menajera de la Bailesti la SE_Rastu Nou (m) !
Nou Statii de pompare transfer apa uzata menajera 2
(buc)
statie de epurare noua, statie de tratare cu var a 1
Rastu Nou namolului, depozit namol (buc)
Conducta descarcare efluent statie de epurare in 3500
emisar (m) '
Consiliul colector.de transfer apa uzata menajera de la 13.573
7 Judetian Dabuleni+Cala Dabuleni — Calarasi-Bechet la SE Bechet (m) ’
- rasi, Bechet Statii de pompare transfer apa uzata menajera
Dol (buc) 4
statie de epurare noua, statie de tratare cu var a 1
Bechet namolului, depozit namol (buc)
Conducta descarcare efluent statie de epurare in 40
emisar (m)
! Amenajare platforma namol in incinta Statie de
Rrdlavd epurare (buc) 1
colector de transfer si conducta de refulare apa 7685
uzata menajera de la Segarcea la SE Cerat (m) ’
S Statii de pompare transfer apa uzata menajera
egarcea, (buc) 1
Cerat Statie de epurare noua (buc) 1
Conducta descarcare efluent statie de epurare in 140

emisar (m)

4.1.2.1 CLUSTER APA UZATA CRAIOVA
Prezentul proiect prevede realizarea colector de canalizare menajera Str. Brestei si

Str. Fermierului. Extinderea sistemului de canalizare consta in realizarea a doua colectoare
de canalizare menajera pe strada Brestei, de la intersectia cu strada Poligonului pana la
strada Fermierului, si a unui colector de canalizare menajera pe strada Fermierului.

Aceste colectoare vor prelua apele uzate de la consumatori si vor fi realizate din
conducte PVC-KG SN8 cu D=250mm si D=315mm, avand o lungime totala de 3308m.

Apele uzate epurate sunt evacuate in statia de epurare a municipiului Craiova.
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Avand in vedere conformatia terenului‘-}r{a}u‘r‘al”sl ne\ejg'sitatea asigurarii pantei retelei
\\ % >

de canalizare pentru scurgerea apelor uzaté“iﬁé\g\ajere fegim gravitational si asigurarea
vitezei minime de autocuratire de 0,7m/s, s-au prevazut doua statii de pompare ape

uzate, de o parte si de alta a strazii Brestei.

y L\

Conductele de canalizare se vor amplasa pe mijlocul strazilor existente numai in
cazul in care acestea sunt neasfaltate. In cazul strazilor dotate cu covor asfaltic,
conductele se vor poza in zona verde, pe cat posibil, tinandu-se cont si de amplasarea in
zona a altor retele.

Pe intreg traseul se prevad camine de vizitare din 50 in 50m, iar la limita de
proprietate se vor realiza racorduri din reteaua de canalizare la consumatorii existenti.
Aceste racorduri se vor grupa in asa fel incat deversarea apelor uzate provenite de la
consumatori sa fie preluate in caminele proiectate de pe retea.

S-a dimensionat doua statii de pompare ape uzate menajere, dupa cum urmeaza -

- Statie de pompare pe partea dreapta ce colecteaza partea dreapta de pe Str Brestei
si Str. Fermierului, avand Statia de pompare nr 1 cu debitul maxim de 5,72 I/s si H
pompare =28mCA.

- Statie de pompare pe partea stanga ce colecteaza partea stanga de pe Str Brestei ,
avand Statia de pompare nr 2 cu debitul maxim de 5,06 I/s si H pompare =28mCA.

Capitolul 5
Deversare Industriala a Apei Uzate

5.1 CONTEXTUL PROIECTULUI

Craiova este singura localitate cu industrii inca in functiune si in dezvoltare. Nici una din
celelalte zone urbane incluse in Faza 1 sau care necesita colectarea si epurarea apelor uzate pana la
finele anului 2018, nu are industrii ce vor avea impact asupra procesului de functionare al statiilor
epurare.

Concluzia studilor anterioare, confirmata si in cadrul Studiului de Fezabilitate, este aceea ca
deversarile industriale nu constituie un potential pericol pentru noile SEAU, iar namolul provenit din
epurarea apei uzate tratat prin procesul de fermentare anaeroba in 2 etape va fi adecvat pentru
valorificarea in agricultura.

Cu atit mai mult, lucrarile prevazute in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate, prin
completarea racordurilor de canalizare si realizarea unui grad de acoperire de 100%, se asigura
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preluarea tuturor deversarilor de ape uzate de tiﬁ;\’t’x;ban, si, prifjaceasta, asigurarea debitului de
influent la statiile de epurare, contribuind la desfasuréfW}g/de epurare in conditii optime.
Iy

-

Capitolul 6
Managementul Namolului

6.1 CONTEXTUL PROIECTULUI

Lucrarile prevazute in actualul Studiu de Fezabilitate, tratand exclusiv lucrari de executie de
bransamente si racorduri aferente gospodariilor domestice, nu are tangenta directa cu problemele de
tratare si dispunere a namolurilor generate in urma proceselor de tratare din cadrul SEAU.

Conform raportului privind apele uzate industriale din cadrul judetului, statia de epurare de la
Calafat va produce namol adecvat folosirii in agricultura odata ce va fi prevazuta tratarea
suplimentara.
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Noile statii de la Filiasi, Rastu Nou, Beche\ si ancea ){olf;" roduce namol adecvat folosirii ii
agricultura dupa ce va fi efectuata tratarea adecy. @i. ndustriile’ actuale din aceste localitati sunt fie

e
inchise sau nu produc un efluent cu impact asupra fi :‘t_‘;tjpnari‘iv tiffor sau asupra calitatii namolului.

Capitolul 7
Parametrii de Proiectare

7.1 DATE DE BAZA

Dimensionarea  conductele aferente retelelor de distributie a apei potabile au fost
dimensionate in conformitate cu prevederile STAS 1343-1/2006 si SR 4163-2/1996. Pozarea
conductelor se va realiza tinind cont de valorile adincimii de inghet (conform zonare a teritoriului
Romaniei - vezi figura 28) functie de natura terenului de fundare.

Dimensiunea bransamentului de apa s-a determinat tinind cont de dotarea standard a unei
gospodarii (numar mediu de locuitori/gospodarie, dotari interioare, etc), de necesarul de apa, de
valorile pierderilor de presiune datorate elementelor component ale bransamentului (teava, armature,
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fitinguri, aparate de masura si control). Calculul sarcinii hidi{
apa a unei gospodarii s-a efectuat in ipoteza asigurarii prin e J/hecesarului de apa rece si
necesarul de apa rece pentru prepararea apei calde, pentru pL de“consum cel mai dezavantajat
din punct de vedere hidraulic.

Pentru o gospodarie obisnuita, tip parter sau P+1, se vor prevedea bransamente Dn 25,
executate din teava PEHD 25x2,3 mm, prevazute cu contor de apa Dn 20 (debit nominal 3,5 m>/h,
debit maxim orar 5 m/h).

In ceea ce priveste racordul de canalizare a instalatiei interioare de canalizare, la reteaua
stradala, se realizeaza din teava PVC Dn 160, cu o panta cuprinsa intre 0,01 (normal) si 0,008
(minim), ceea ce asigura o curgere cu nivel liber cu o viteza de 0,77 m/s si putin evacua un debit de
13,65 I/s (la panta minima).

Tabel 16 — Adincimea de inghet functie de natura terenului de fundare

H, [ H [ Adincimen minimd de fundare
adincimea de addncimen aper | (cm)
Terenul de fundare Trghet sublefain fald de Terenuni - iy
cota terenulwl sipizse aciunii Terenuri ferite
natural e de inghet”
(em) | (m) | rghepin |
Roci stancoase | oricare | oricare | 0:40 20
Pietriswri curate. L Hz2.00 | H; | 40
Illfl-"“-l‘ man ongare ll':.ﬂ() Il,’ 10 20
mijlocii curate | |
3
ol <70 “2:'00 | 80 | S0
Pietriy sau nisip H<2.00 { 90 | 50
argilos, argild grash =70 H22.00 | Hi- 10 | 50
| i H<2.00 { Hi-20 | 50
T " L Hz2.50 | 80 | 50
" g H22.50 Hi+ 10 50
ifoasd §i nisipoasd - £ ' 4 :
prifoasi §i misipoa H>70 =250 W20 r
ROMANIA
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Fig. 28 - Zonarea dupa adincimea de inghet - Romania

Capitolul 8
Analiza Optiunilor

8.1 OPTIUNI PROIECT

La nivelul proiectului au fost identificate trei optiuni posibile aferente lucrarilor de bransamente
de apa si racorduri de canalizare:
Optiunea 1 — nici o actiune;
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/ canalizare, inclusiv realizare
. catre Operatorul Regional si

o

Optiunea 2 - Extinderea sisteme alimef\éﬁé”{baféﬁa‘a $i

bransamente si racorduri prin atragerea de surse de, finantarecd
autoritatile publice locale din zona proiectului; %

Optiunea 3 - Extinderea sisteme alimentare cu apa si canalizare, inclusiv realizare
bransamente si racorduri prin finantarea lucrarilor din cadrul economiilor realizate in urma procesului
de achizitie publica a contractelor de lucrari din proiectul POS Mediu 2007-2013.

Comparind efectele acestor optiuni, se poate observa ca primele doua optiuni au ca rezultat
neindeplinirea indicatorilor proiectului finantat in cadrul POS Mediu 2007-2013, aflat in implementare
la acest moment. Optiunea 1 - prin care nu se ia nici o masura in vederea executiei de sisteme
alimentare cu apa si canalizare, inclusiv realizare bransamente si racorduri necesare atingerii gradului
de conectare la servicii de alimentare cu apa si servicii de colectare si tratare ape uzate, va avea ca
efect clar neindeplinirea indicatorilor de performanta, parte a populatiei din cadrul localitatilor aferente
proiectului nu vor beneficia de apa potabila la calitatea si cantitatea corespunzatoare, iar apele uzate
nu vor putea fi colectate si tratate, ceea ce va influenta si performantele sistemelor de tratare a apelor
uzate.

Cea de a doua optiune — asigurarea finantarii prin identificarea de surse de finantare la nivel
local si judetean, pe fondul crizei economice actuale si a procesului de durata de la identificarea sursei
si pina la posibilitatea utilizarii acesteia, pune de asemeni in discutie indeplinirea indicatorilor de
performanta in acelasi timp cu finalizarea proiectului principal POS Mediu 2007-2013.

Singura optiune viabila este cea de a treia, utilizarea economiilor din cadrul proiectului finantat
din Fondul de Coeziune POS Mediu 2007-2013, prin elaborarea si inaintarea spre aprobare a
Aplicatiei de Finantare; in acest fel, programul de achizitie a lucrarilor si executia viitoarelor contracte
de lucrari se incadreaza in perioada de derulare a proiectului initial, asigurind atingerea gradului de
conectare de 100%, si deci indeplinirea indicatorilor de performanta ai proiectului.

Capitolul 9
Prezentarea Proiectului

9.1 DESCRIEREA GENERALA A PROIECTULUI

Prezentul proiect se refera strict la realizarea de extinderi retele alimentare cu apa si
canalizare, inclusiv bransamente la reteaua de distributie a apei potabile si de racorduri la sistemul de
colectare a apelor uzate de tip menajer, in localitatile Craiova, Calafat (Basarabi , Golenti), Malu
Mare, conducte de aductiune : Craiova-Podari, Craiova-Breasta, reprezentind  cantitati
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complementare proiectului ,Extinderea si moderniz; »a‘Tnfrasfrﬁh ni de apa si apa uzata in judetul
Dolj’ (aflat deja in implementare in cadrul Contractului dg /Finantare nr.122523/26.09.2011).

. . . & g . . ¥ ¢\ /
Elementele principale ale proiectului sint descrise in co\r'Ptifu._l,agé.r

9.1.1 INFRASTRUCTURA APA - EXTINDERE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA, INCLUSIV
BRANSAMENTE APA

A) Extindere alimentare cu apa si canalizare Craiova, reabilitare statie de
apa Bordei
Obiectul 1 - Extindere sisteme de alimenatare cu apa, inclusiv
bransamente
Lotul 1 a - Zona lzvorul Rece
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Izvorul Rece, conform planuri
de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 4874 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 44 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 317 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 1 b - Zona Industriilor

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Industriilor, conform planuri
de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protective, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 5224 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 54 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 50 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 2 - Zona Rovine Il

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Rovine |, conform planuri de
situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 6684 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 67 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 168 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 3 - Zona Brestei
Extindere Retea de apa

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleil in zona Brestei, conform planuri de
situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 35926 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 378 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 1856
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 4 - Zona Fata Luncii
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Fata Luncii, conform planuri

de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.
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Lungimea de conducta este de 8475 metri, av\a\ﬁg’camine devyane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 73 buc., si un numar dé\ﬁfa\nsa ner e la gospodariile din zona de 1160
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori

subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 5 - Zona Lascar Catargiu

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Lascar Catargiu, conform
planuri de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 20009 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 270 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 1337
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 6 - Zona Romanescu

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Romanescu, conform planuri
de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 7876 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 44 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 710 bucati.
Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 7 - Zona Veterani

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Veterani, conform planuri de
situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 13107 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 141 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 557
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

Lotul 8 - Zona Garlesti
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Garlesti, conform planuri de

situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita
nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 19578 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si inchidere
tronson conducta de apa 262 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona de 1500
bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori
subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

S-a dimensionat si o statie de pompare cu pompe active si 0 pompa de rezerva, cu distribuitor-
colector ,clapete de sens si vane de trecere, inclusive panou de comanda si electric, montat intr-un
container prefabricat.

Debit total pompare = 12,36 I/s, H=140mCA.

Lotul 9 - Zona Bariera Valcii
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Bariera Valcii, conform planuri

de situatie, se va allege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la montaj.
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Lungimea de conducta este de 48034 metri,;'?gaag Ga,n}m%@ vane pentru sectorizare si inchide
tronson conducta de apa 467 buc., si un numarnde bransar '

de bransamgn’le,' la gospodariile din zona de 268

bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diamet \in,mm » n 110 se vor monta hidranti exterior

subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde ==

(2

S-a dimensionat si o statie de pompare cu pompe active si o pompa de rezerva, cu distribuitor-
colector ,clapete de sens si vane de trecere, inclusive panou de comanda si electric, montat intr-un
container prefabricat.

Debit total pompare = 12,36 I/s, H=140mCA.

Reabilitare statie apa Bordei

B) Extindere sisteme alimentare cu apa Golenti, Basarabi, conducta de
aductiune Basarabi- Golenti
Lucrarile incluse in prezentul proiect pentru localitatile Basarabi si Golenti , Judetul Dolj sunt
structurate dupa cum urmeaza:

Realizarea conductei de aductiune din gospodaria de apa a Municipiului Calafat pana in
localitatea Basarabi, in lungime de L = 3930 m, conducta din PEID Pn10 dn = 200 mm

Continuarea conductei de aductiune pentru alimentarea localitatii Golenti in lungul drumului DN 56
in lungime de L = 1769 m PEID Pn10 dn = 160 mm m

Retea distributie Basarabi lungime 15607m, camine pe retea 66 buc, hidranti exteriori 130 buc,
bransamente 290 buc

Retea distributie Golenti lungime 7347m, camine pe retea 33 buc, hidranti exteriori 64 buc,
bransamente 475 buc

C) Extindere sisteme alimentare cu apa Malu Mare, aductiune apa
Craiova-Podari si Craiova-Breasta
1 Zona Malu Mare
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Malu Mare, conform
planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu
necesita nisip la monta;.

Lungimea totala de conducta este de 32344 metri, avand camine de vane pentru sectorizare
si inchidere tronson conducta de apa 345 buc., si un numar de bransamente la gospodariile din zona
de 1000 bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti
exteriori subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

2 Aductiune de Apa Craiova - Podari
Se va realiza o aductiune de apa cu conexiunea de la Str Noua cu Dn56 intr-un camin de
record, din zona Romanescu, conform planuri de situatie. Si capatul de aductiune va fi trasat pana in
comuna Podari la intersectia strazi Belcineanca cu Dn56,intr-un camin de capat.Se va alege conducta

Lungimea de conducta este de 3700 metri, avand camine de vane pentru sectorizare si
inchidere tronson conducta de apa 11 bucati Pe capatul traseului se va monta cate un hidrant exterior
subteran montat in camin de vizitare in spatiul verde.
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3 Aductiune de Apa Craiova - Breaé\@b o
Se va realiza o aductiune de apa cu conexiuhg@de, Ia‘s}é/a de pompare ce este amplasat pe

DJ606, la o distanta de 140 metri fata de marginea podﬁﬁ?’d@ peste Jiu, conform planuri de situatie.
Si capatul de aductiune va fi trasat pana in comuna Breasta la intersectia DC80 cu DJ606. Se va
alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protective, ce nu necesita nisip la
montaj.Traversarea podurilor se va realiza cu conducta preizolata suspendata de pod, montata in
teava de protectie ancorata de marginea podului.La fiecare capat al podului se vor realize doua
camine de racord, avand montate cate o vana de sectorizare si robineti de golire.

Lungimea de conducta este de 2400 metri, avand camine de vane pentru sectorizare Si
inchidere tronson conducta de apa 13 bucati Pe capatul traseului se va monta cate un hidrant exterior
subteran montat in camin de vizitare in spatiul verde.

Bransamentul de apa reprezinta delimitarea dintre reteaua publica de alimentare cu apa si
reteaua interioara a utilizatorului (consumator), delimitarea realizindu-se prin caminul de bransament
(la nivelul contoarului) ce se amplaseaza in domeniul public (trotuar sau carosabil) la limita de
proprietate a utilizatorului. Componentele unui bransament de apa sint urmatoarele:

- Caminul de bransament, plasat in domeniul public, la maxim 1-2 m in exteriorul limitei de
proprietate, fiind vizibil si accesibil, cu rol de control si intretinere a bransamentului;

- Priza de bransare, reprezentind piesa prin intermediul careia se realizeaza bransarea la
conducta retelei de distributie a apei potabile; functie de tipul montajului, priza de bransare
poate fi mecanica sau sudabila; in cadrul proiectului se va prevedea priza de bransare de
tip montaj mecanic, pentru eliminarea riscurilor ce pot apare in cazul montarii prin
electrofuziune;

. Conducta de bransament, reprezentind legatura intre reteaua publica de distributie si
reteaua interioara a utilizatorului;

- Armatura (vana) de concesie, actionata cu tija, montata de regula ingropat si prevazuta cu
element de protectie a tijei si cutie de acces; se amplaseaza de regula pe trotuar, inaintea
caminului de bransare, dar poate fi montata si in carosabil;

- Contor pentru masurarea debitului (consumului) de apa furnizat utilizatorului, montajul
incluzind, dupa caz, un filtru pentru retinerea impuritatilor (acesta fie este parte integranta
a contorului, fie se prevede separat in cazul in care contorul nu include acest element)
montat inaintea contorului; in cadrul proiectului se vor prevedea contoare multijet cu
mecanism semiuscat (Pn16bar ;Tmax = 40° C: clasa metrologica C, pre-echipate pentru
transmitere date la distanta, montaj orizontal (H), cu totalizatorul in sus);

- Armatura (vana) de reglare a presiunii, cu rol de limitare a presiunii de serviciu din reteaua
publica de distributie la valoarea maxima admisa a presiunii de utilizare a punctelor de
consum din reteaua interioara a consumatorului: aceasta se prevede numai in cazurile in
care reteaua publica de distributie prezinta zone de presiune inalta;

- Armatura (vana) cu clapeta de sens, cu rolul de a evita curgerea inversa (din reteaua
interioara a utilizatorului catre conducta publica de apa) si eventuale contaminari a retelei
publice;

- Fitinguri si accesorii necesare pentru realizarea montajului.

Contorul, filtrul de impuritati, vana de inchidere si, dupa caz, vana de reglare a presiunii, sint
montate in interiorul caminului de bransament. Bransamentul pina la contor, inclusiv caminul de
bransament si contorul apartine retelei publice de distributie a apei. In figura de mai jos este
exemplificat modul de realizare a unui bransament de apa:

Conéctérea conductei de Contor de apa montat in

bransament la reteaua publica interiorul caminului de
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Bransamentul se executa de regula perpemm;_ b_er difectia conductei publice de distributie a
apei, in dreptul legaturii cu reteaua interioara a utilizatorului. Conducta de bransament se amplaseaza
sub adincimea de inghet, aproximativ la adincimea la care este pozata conducta de distributie a retelei
publice de alimentare cu apa. Sapatura se executa partial mecanic, partial manual, functie de
prezenta pe traseu a altor utilitati, cu pereti verticali, latimea sapaturii aferente conductei de legatura
fiind de 0,6 m; pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm sub generatoarea
inferioara, iar umplutura pina la 15 ¢cm deasupra generatoarei superioare se va realiza cu nisip bine
compactat, restul umpluturii fiind reprezentat de materialul rezultat din sapatura, sortat si maruntit
pentru eliminarea bolovanilor si a bulgarilor mari. Materialul excedentar, rezultat in urma sapaturii, va fi
indepartat. Deasupra conductei, la 50 c¢cm fata de generatoarea superioara a acesteia, se va monta
banda de polietilena de culoare albastra cu insertie de fir de otel inoxidabil, avind rol de avertizare si
identificare traseu.

Bransamentele, inaintea oricarei operatii de acoperire a transeei, se vor supune probelor de
presiune (conform | 22/1999 si SR 4163-3/1996, presiunea de proba este 1,5*Pn).

Caminul de apometru va fi de tip monobloc, complet echipat, compus din: corp camin din
polietilena (PE) executat prin turnare in dublu strat — strat compact de polietilena la exterior si strat de
polietilena expandata la interior, cu rol de izolatie termica -, avind Dn 550 mm si H = 1100 mm,
prevazut cu capac din polietilena; capacul este prevazut cu camera de formare a pernei de aer
impotriva inghetului, etansarea se face cu garnitura din cauciuc EPDM; Caminele de apometru vor fi
acoperite cu placi din beton in care vor fi incastrate capace din fonta tip carosabil sau necarosabil,
dupa caz (pe care se va inscriptiona denumirea Operatorului Regional - SC. COMPANIA DE APA
OLTENIA SA); caminul este echipat cu contor, robineti de separare si fitingurile de montaj aferente.
Caminul se monteaza pe un pat de nisip de 15 cm, bine compactat, materialul de umplutura se va
aplica in straturi uniforme succesive de 20 — 40 cm, cu compactare la minim 90%.

Realizarea bransamentelor de apa nu implica ocuparea definitiva a terenurilor, acestea fiind
ocupate doar temporar, pe perioada executiei lucrarilor, ca suprafete aferente zonelor de lucru si
organizarii de santier. In general se considera ca spatiul stradal afectat de pozarea conductelor are o
latime de 3 m (ce include latimea transeei, a spatiului depunerii materialului excavat, precum si
distantele minime impuse de normele de protectie si securitate a muncii la lucrarile de sapatura si
montaj conducte).

In cadrul prezentului proiect, caracteristicile principale ale conductei de aductiune, distributie si
bransament apa sint urmatoarele , teava polietile cu protectie din PEID PE100 SDR17 PN 10 De 32-
De 200 mm cu strat protector exfoliabil din PP, ce nu necesita protectia conductei cu nisip. S-a folosit
acest tip de teava deoarece termenul de realizare al lucrarilor este foarte scurt, iar depasirea acestuia
ar conduce la nefinantarea proiectului.

9.1.2 INFRASTRUCTURA APA UZATA - EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE , INCLUSIV
RACORDURI CANALIZARE

Colector de Canalizare Menajera Str Brestei si Str Fermierului

S-a dimensionat doua colectoare de canalizare menajera pe strada Brestei de la intersectia cu str
Poligonului pana la str.Fermierului.S-au dimensionat doua statii de pompare pentru ridicarea de nivel
din cauza coteleor de nivel ale drumului .

Traseul de canalizare menajera este din PVC-KG SN8, cu camine de vizitare pozitionate la maxim
50 metri unul de altul.Pe strada Brestei avem o lungime de teava de 2868 metri, cu 44 de camine de
vizitare, si bransamente de canal de 160 bucati.
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S-a dimensionat doua statii de pompare ape uzate menajere, dupa cum urmeaza :

- Statie de pompare pe partea dreapta ce colecteaza partea dreapta de pe Str Brestei si Str.
Fermierului, avand Statia de pompare nr 1 cu debitul maxim de 5,72 I/s si H pompare =28mCA.

- Statie de pompare pe partea stanga ce colecteaza partea stanga de pe Str Brestei , avand
Statia de pompare nr 2 cu debitul maxim de 5,06 I/s si H pompare =28mCA.

Delimitarea retelei publice de canalizare de instalatia interioara de canalizare a utilizatorului se
concretizeaza prin caminul de racord. Elementele componente ale unui racord de canalizare sint
urmatoarele:

- Camin de racord, constructie amplasata pe domeniul public, cu rol de control si intretinere

a racordului de canalizare, fiind vizibil si accesibil. Amplasarea caminului se realizeaza
functie de situatie, la minim 2m fata de cladire (practic, fata de fundatia imobilului) in
domeniul public sau direct la caminul de serviciu al retelei publice de canalizare (cazul in
care distanta dintre cladire si traseul conductei publice de canalizare este mai mica de 3
m).

- Conducta de racord ce realizeaza legatura dintre caminul de racord si conducta publica
de canalizare sau camin de serviciu al acestei conducte; conducta de racord va avea
panta crescatoare spre imobilul deservit;

- Fitinguri aferente conductei de racord, necesare realizarii pantelor, a schimbarilor de
directie si racordare la conducta principala a retelei publice de canalizare.

Toate elementele componente intre conducta publica de canalizare si caminul de racord

(inclusiv acesta) apartin retelei publice de canalizare.

Legatura caminului de racord la conducta retelei publice de canalizare se poate realiza direct
prin piese speciale (tip sa sau teu de racord) sau prin intermediul caminelor de serviciu (de vizitare).
Legatura prin intermediul caminului de vizitare prezinta avantaje in urmatoarele situatii:

- In localitati cu paminturi macroporice sensibile la inmuiere si, indeosebi, pe strazile cu

case mai mici si mai apropiate — caz in care se pot lega la un camin de serviciu pina la 4
conducte de racord (cota generatoarei inferioare a conductei de racord va fi cu 5 = 15 cm
mai ridicata decit cota radierului conductei principale de canalizare);

- In situatiile in care conducta publica de canalizare este amplasata la adincimi mari;

- In situatiile in care conducta publica de canalizare este amplasata in zona cu pinza
freatica, legarea directa implicind costuri mult mai ridicate decit solutia cu camin de
vizitare.

Caminului de racord va fi de tip compact, executat din PEHD sau PVC (baza camin Dn 400, 1
intrare / 1 iesire cu Dn 160), inaltime 1,2 — 1,9 m, pentru posibilitatea aducerii caminului la cota de
montaj si capac si rama fonta, dupa caz - clasa B125 (pentru zone verzi si pietonale), clasa C250
(zone parcare si de acostament) sau D400 (zone trafic mediu sau greu); capacul si rama (pe care se
va inscriptiona denumirea Operatorului Regional — SC. COMPANIA DE APA OLTENIA SA) se vor
monta obligatoriu cu placa suport din beton(0.70x0.70x0.10 m). Caminul se pozeaza pe un strat de 10
cm din nisip bine compactat, materialul de umplutura in straturi succesive de maxim 15 cm, cu grad de
compactare de minim 85%.

Conducta de racord se va executa din tuburi PVC KG, prin montaj asigurindu-se panta
crescatoare spre caminul de racord, iar racordarea la conducta publica de canalizare se realizeaza
printr-un teu PVC tip sa, tehnologia de montaj a acestora (prin lipire sau mecanic, cu gaurire a
tuburilor din PVC) fiind cele indicate de furnizor. Sapatura se executa partial mecanic, partial manual,
functie de prezenta pe traseu a altor utilitati, de regula sapatura cu pereti verticali si sprijiniri de mal
functie de adincimea de pozare, latimea sapaturii aferente conductei de racord fiind de 0,7 m; pozarea
conductei se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm sub generatoarea inferioara, iar umplutura pina la
15 cm deasupra generatoarei superioare se va realiza cu nisip bine compactat, restul umpluturii fiind
reprezentat de materialul rezultat din sapatura, sortat si maruntit pentru eliminarea bolovanilor si a
bulgarilor mari. Materialul excedentar, rezultat in urma sapaturii, se va transporta la un depozit
ecologic de pamint. Deasupra conductei, la 30 cm fata de generatoarea superioara a acesteia, se va
monta banda de polietilena inscriptionata _canal”, avind rol de avertizare si identificare traseu.

Conducta de racord se supune probei de etanseitate la curgere, inaintea oricarei operatii de
acoperire a transeei.

Realizarea racordurilor de canalizare nu implica ocuparea definitiva a terenurilor, acestea fiind
ocupate doar temporar, pe perioada executiei lucrarilor, ca suprafete aferente zonelor de lucru si
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organizarii de santier. In general se considera ca spatiyl stradajafectat de pozarea conductelor are o
latime de 4,5 m (ce include latimea transeei, a _"}tiului depunpefii materialului excavat, precum si
distantele minime impuse de normele de protectie sisgcurit y/a muncii la lucrarile de sapatura si
montaj conducte). N

In cadrul prezentului proiect, conducta de racord are urmatoarele caracteristici:

C

160
(160x4,0)

PVC KG SN4

(SDR 41) W

9.1.3 ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI

Extinderea sistemelor alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamentele de apa si
racordurile de canalizare propuse in cadrul acestui proiect se vor conecta la conductele retelei de
alimentare cu apa, respectiv conductelor de canalizare prevazute a se executa in cadrul contractelor
de lucrari aferente proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 - 2013, Axa
Prioritara 1, ,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj" proiect aflat
deja in implementare (in baza Contractului de Finantare nr.122523/26.09.2011).

Ca urmare, pentru executia lucrarilor propuse, se vor utiliza planurile de situatie ale proiectului
aflat in implementare, aferente localitatilor si strazilor incluse in aria de proiect. Coordonarea si
supravegherea executiei ambelor lucrari va fi asigurata prin ,Asistenta Tehnica pentru Managementul
Proiectului si Supervizarea Lucrarilor” desemnata prin proiectul finantat din Fondul de Coeziune si
Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Companiei de Apa Oltenia.

In cadrul proiectului sint prevazute si lucrarile de desfacere si refacere a sistemului rutier la
situatia existenta, fiind identificate tipurile existente aferente fiecarei strazi (trotuar si carosabil),
detaliile fiind prezentate in tabelul de mai jos:

1 Trotuar pamint Pamint compactat 200 0,20

. 3 Piatra riu 30 — 50 / medie 40
2 Trotuar piatra riu Nisip 10 =20/ medie 15 0,06
Pavele 30 — 60 / medie 45
3 Trotuar pavele Nisip 30 — 40 / medie 35 0,21
Beton C16/20 100 - 150 / medie 125
4 Beton C12/15 100
s Nisip 30— 50/ medie 40 i
Strat uzura asfaltic BA8 40
5 Trotuar asfalt Beton C8/10 100 — 150 / medie 125 0,21
Nisip 30 — 50 / medie 40
6 Drum pamint Pamint compactat 200 0,20
7 Drum balast Balast 200 — 250 / medie 230 0,230
Drum piatra cubica Piatra cubica (Piatra riu) 100
8 (piatra riu) Nisip 30 — 50 / medie 40 0,39
Balast 200 — 300 / medie 250
Beton rutier BCR 4,5 200
9 Drum beton Nisip 30 — 50 / medie 40 0,52
Balast 250 — 300 / medie 275
Mixtura asfaltica MASF 16 40
Binder de criblura BAD 25 60
10 | Drum asfait P'iatra'sparta ‘ 200 — 250 / medie 225 0,61
Geotextil anticontaminator 3
Balast 250 — 300 / medie 275
Geotextil anticontaminator 3

9.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

Lucrarile preconizate in cadrul proiectului (executie bransamente si racorduri) nu intra sub
incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Prezentul proiect include realizarea de extinderi sisteme alimentare apa si canalizare, inclusiv
bransamente la reteaua de distributie a apei potabile si de racorduri la sistemul de colectare a apelor
uzate de tip menajer, in localitatile Craiova ( zone aglomerate), Calafat (Basarabi, Golenti), Malu
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In vederea atingerii tintelor de conforma f’bgperatowl gional — SC. COMPANIA DE AP,
OLTENIA SA. - implementeaza, in cadrul POS Medit 20072013, Axa Prioritara 1, ,,Extinderea s,
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj” proiectul fiind finantat prin Fondul
de Coeziune in baza Contractului de Finantare nr.122523/26.09.2011. proiectul cuprinde investitii in

/\(\\,C'Z)gg‘\’%\‘ ‘\ N
/ ANAT “QJ}\ Anexa 1 la Hotirarea
/ o
/

comunele Calarasi, Poiana Mare si Rast. Printre obiectivele specifice ale acestui proiect, relevante

- Imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in aria de proiect, in
conformitate cu Directiva de Apa 98/83/CEE in aria de proiect, de la 75% in 2008 |a 97,37%
dupa implementarea proiectului prin FC (201 3) si 99.85% dupa implementarea proiectului prin
FC si a altor proiecte asumate;

- Cresterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de
proiect, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 61% in
anul 2008 la 93.7% dupa implementarea proiectului prin FC (2013) si 99.86% dupa
implementarea proiectului prin FC si a altor proiecte asumate;

Necesitatea promovarii prezentului proiect a fost identificata ca urmare a faptului ca in cadrul
proiectului aflat in implementare ,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Dolj”, conectarea consumatorilor la serviciile de alimentare cu apa si canalizare (bransamente
si racorduri) a fost finantata doar in limita fondurilor existente |a data aprobarii proiectului, insuficient
pentru atingerea indicatorilor de performanta preconizati, urmind ca diferenta sa fie acoperita de
operator si autoritatile locale din alte surse de finantare. Deoarece situatia financiara si economica nu
a creat premizele necesare promovarii angajamentelor autoritatilor locale (la data semnarii
Contractului de Finantare nu au fost identificate si accesate resurse financiare complementare
necesare realizarii de extinderi sisteme alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si
racorduri), si, ca urmare a aparitiei posibilitatii de alocare a economiilor rezultate in baza contractelor
de lucrari din cadrul proiectului aflat in implementare (conform Autoritatii de Management — Ministerul
Mediului si Schimbarilor Climatice) pentru finantarea de noi investitii eligibile in cadrul Axei 1 POS
Mediu 2007 - 2013, se considera oportuna promovarea prezentului proiect.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

Pentru apa:

* Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinata consumului
uman, in aria de proiect;

* Imbunatatirea accesului |a servicii de alimentare cu apa de calitate in conformitate cu
Directiva 98/83/CEE in aria de proiect la 99.85% dupa implementarea proiectului prin FC, care
se desfasoara in acest moment si a prezentului proiect ,EXECUTIE BRANSAMENTE S|
RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU
LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA
DE PROGRAMARE 2007 — 2013”;
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* Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de entare cu apa conform principiilor bazate

in furnizare;

pe maximizarea eficientei costurilor, a calitatii in furnizare si a suportabilitatii populatiei;

Pentru apa uzata:

* Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE in aria de proiect;
* Imbunatatirea serviciilor de colectare a apei uzate in aria de proiect prin cresterea gradului de
acoperire la nivelul ariei de proiect la 99.86% dupa implementarea proiectului prin FC, care se
desfasoara in acest moment si a prezentului proiect ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE
CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE S| RACORDURI IN JUDETUL DOLJ™:
Aria supusa analizei prin proiectul de fata este formata din urmatoarele unitati administrativ
teritoriale: Craiova, Calafat(Basarabi, Golenti), Podari, Bresta, Malu Mare .

Judetul Dolj ocupa pozitia de sud-vest, pe cursul inferior al raului Jiu, avind ca vecinatati judetele
Olt (Est), Mehedinti (Vest), Gorj (Nord) si Valcea (Nord-Est) si o granita naturala in partea sudica,
reprezentata de cursul Dunarii, care constituie granita tarii cu Bulgaria. La nivel regional, judetul Dolj
face parte din Regiunea de Dezvoltare 4 Sud-Vest Oltenia.

Prezentul proiect se refera strict la realizarea de extinderi sisteme alimentare cu apa si
canalizare, inclusiv bransamente la reteaua de distributie a apei potabile si de racorduri la sistemul de
colectare a apelor uzate de tip menajer, in localitatile Craiova (zone aglomerate), Calafat (Basarabi,
Golenti), Malu Mare, conducta de aductiune Craiova-Podari, conducta de aductiune Craiova-
Breasta, reprezentind cantitati complementare proiectului ,Extinderea si modernizarea infrastructurii
de apa si apa uzata in judetul Dolj" (aflat deja in implementare in cadrul Contractului de Finantare
nr.122523/26.09.2011). In fig.2 sunt reliefate localitatile incluse in faza | de investitii prioritare la nivelul
judetului Dol;.

A fost realizata o analiza de optiuni pentru fiecare investitie in parte, pentru a se asigura faptul
ca lucrarile propuse reprezinta cea mai eficienta solutie atat din punct de vedere tehnico-economic cat
si din punct de vedere al costurilor de exploatare ulterioare, toate aceste aspecte reflectandu-se
ulterior in costul serviciilor.

Analiza realizata atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru colectarea si epurarea apelor
uzate arata, in mod clar, beneficii de cost semnificative. In viitor, abordarea regionala a acestor servicii
trebuie extinsa in mod realist pentru a se folosi cat mai multe resurse disponibile de apa si capacitate

de epurare, dar care sa se incadreze in costuri eficiente.

Capitolul 11
Rezultatele Analizei Institutionale
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11.1 REZUMAT ANALIZA INSTITUTIONALA

N 7

Pe baza raportului de analiza institutionala at la nivelul actual de organizare a
Operatorului Regional, si a activitatii in derulare a asistentei Tehnice pentru Managementul Proiectului
in cadrul proiectului finantat prin POS Mediu 1, se propun schimbari esentiale in ceea ce priveste
organizarea si forta de munca necesara pentru a furniza servicii de calitate acceptabila fara a da
nastere unor costuri suplimentare cu personalul.

Aceasta propunere va fi definitivata si implementata pe perioada derularii proiectului POS
Mediu 1 (2007 — 2013), avind in vedere si cresterea ADI prin atragerea restului de comunitati rurale ce
la acest moment nu sint membre ADI, dar cu siguranta in Faza 2 vor fi incluse.

Sintetizind, propunerea privind aranjamentele institutionale necesare se bazeaza pe
urmatoarele:

« Crearea unui compartiment, responsabil pentru planificarea si managementul investitiilor
urmatoarei perioade de programare 2014-2020;

. Reducerea numarului personalului de operare a facilitatilor de tratare, prin implementarea
sistemelor SCADA si crestrea gradului de specializare a personalului ; serviciile de laborator ar trebui
concentrate intr-o locatie centrala urmata de eliminarea treptata a laboratoarelor individuale de la
statiile de tratare odata ce noi linii sunt create. Daca aceasta abordare se dovedeste ca nu poate fi
implementata atunci mici laboratoare echipate corespunzator ar trebui prevazute la fiecare statie;

. Directia economica va ramane organizata la fel dar colectarea veniturilor se va face la nivel
local in zonele urbane;

Personalul OR a fost divizat in urmatoarele sectiuni:

« Interventiile de rutina asupra retelei de apa potabila vor fi realizate de catre directia productie
in continuare;

+ Reparatiile asupra sistemelor de contorizare vor fi in sarcina centrelor operationale
apartinatoare OR;

« Citirea lunara a contoarelor ar trebui revizuita. Fie prin punerea la punct a sistemului de citire
la distanta, fie la realizarea unor estimari de consum sau reducerea ciclului de facturare.

« Personalul general al OR;

- Serviciul de resurse umane si de Administrare direct subordonat Directorului General;

Detalii sunt prezentate in anexa la acest raport.

Numarul total de angajati pe care ii totalizeaza organigrama OR aprobata, dupa includerea
personalului de la celelalte zone operationale este de aproximativ 1075, pe baza datelor puse la
dispozitia Consultantului. Problemele cheie ce trebuie rezolvate sunt urmatoarele :

« Nivelul personalului de la SE Craiova, Filiasi, Cerat, Rast si Bechet;

« Cum se pot oferi servicii de laborator pentru intreg judetul ;

. Posibilitatea externalizarii unor servicii non-cheie catre companii competitive din judet.

Conform analizei de mai sus exista posibilitatea mentinerii fortei de munca pana la finele
anului 2014 si angajarea sau redistribuirea personalului in punctele de lucru noi, ca urmare a
investitiilor facute.

Capitolul 12
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Rezultatele Evaluarii j/mpactului asupra
= Mediului

12.1 REZUMAT EIA

ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Contributia proiectului:

(@) cum a contribuit proiectul la obiectivul dezvoltarii durabile (politicd europeana de lupta
impotriva schimbarii climatice, protectia biodiversitatii, altele...);

Prezentul proiect nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabila a zonelor incluse in acesta prin conectarea
gospodariilor la retelele de apa si canalizare existente, contribuind la cresterea calitatii
vietii locuitorilor din aria proiectului.

(b) cum respectd proiectul principiile actiunii preventive si ale corectarii, cu prioritate la
surs3, a daunelor aduse mediului;

Prin conectarea gospodariilor la canalizarea existenta se evita poluarea solului si a
apelor subterane ce ar interveni in cazul deversarii necontrolate a apei uzate din
gospodarii, in lipsa conectarii respectivelor gospodarii la retelele de canalizare
existente si/sau aflate in curs de implementare.

Apele uzate colectate sunt directionate si epurate in statiile de epurare aferente
aglomerarilor de care apartin localitatile cuprinse in proiect.

Proiectul de fata este o completare la proiectul finantat din Fondul de Coeziune prin
POS Mediu 2007 — 2013, Axa Prioritara 1, ,Extinderea si modernizarea infrastructurii
de apa si apa uzata in judetul Dolj” aflat in implementare (in baza Contractului de
Finantare nr.122523/26.09.2011).

Avand in vedere faptul ca sunt efectuate conectari la retelele de distributie apa si la cele de
canalizare ale gospodariilor ramase neconectate la retelele deja existente sau in curs de
finalizare, nu se pune problema deversarii unor ape uzate contaminate de catre utilizatorii
casnici. Apele deversate din gospodarii vor fi doar ape uzate menajere. Avand in vedere
faptul ca Operatorul Regional de Apa a implementat un sistem de monitorizare a apelor
uzate, are posibilitatea depistarii depasirilor de noxe in reteaua de canalizare si identificarea
punctelor de descarcare a unor ape uzate poluate, precum si aplicarea de penalitati conform
principiului ,poluatorul plateste”. Mentionam insa ca nu va fi cazul, deoarece sunt conectati
prin acest proiect consumatori ce deverseaza ape uzate de tip menajer.

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Dolj - str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, Cod
200349, Tel: 0251.530.010, Fax: 0251.419.035, E-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in etape dupa cum
urmeaza:

a) etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

b) etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul asupra
mediului;

c) etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului.
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Procedura de evaluare a impactului as&{{ﬁg mediului &sfe precedata de o evaluare initiala a
proiectului realizata de autoritatile publice\\@tr‘u protéctia mediului in care este identificata
localizarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar. Evaluarea
initiala a proiectului se face de catre APM pe baza Cererii si a Notificarii depuse de
Beneficiar (in cazul de fata S.C. Compania de Apa ,Oltenia, S.A) la APM.

Agentia pentru Protectia Mediului:

asigura conducerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu
participarea autoritatilor publice care au atributii si raspunderi specifice in domeniul protectiei
mediului;

asigura transmiterea informatiilor relevante celorlalte autoritati publice ce au atributii
si raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului, care fac parte din Comisia de Analiza
Tehnica (CAT);

organizeaza sedintele CAT.

Conform prevederilor HG 445/2009, procedura de evaluare a impactului asupra mediului
pentru acest proiect a fost condusa de APM Dolj cu participarea altor autoritati publice locale
care au atributii si raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului, dintre care amintim:
ANAR (Administratia Nationala "Apele Romane") prin SGA - Sistemul de Gospodarile al
Apelor din judetul Dolj, Directia de Sanatate Publica a judetului Dolj, Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta Dolj, Garda de Mediu Dolj.

Participarea autoritatilor mai sus amintite s-a realizat in cadrul sedintei Comisiei de Analiza
Tehnica (CAT) nr. 15 din data de 07.04.2014 in care a fost prezentat proiectul de fata si au
avut loc consultarile cu privire la prezentul proiect.

Pe baza Memoriilor de Prezentare a proiectului pentru fiecare localitate in parte si a
Anexelor documentatiilor tehnice, pe baza verificarii amplasamentelor si a completarii
Listelor de control pentru fiecare localitate in parte de catre APM Dolj, precum si ca urmare a
consultarilor desfasurate in cadrul sedintei CAT nr. 15/07.04.2014, APM Dolj a decis ca
proiectul ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI
RACORDURI IN JUDETUL DOLJ” pentru localitatile Craiova, Calafat (Basarabi, Golenti), Podari,
Breasta, Malu Mare nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune
evaluarii adecvate.

Asadar in cazul prezentului proiect s-a parcurs doar etapa a) - etapa de incadrare a
proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, finalizata prin documentul
Decizia etapei de incadrare emis de APM pentru fiecare localitate din cadrul proiectului.

Justificarea deciziei de mai sus este detaliata in Deciziile etapei de incadrare emise de APM
Dolj pentru fiecare localitate in parte.

Decizia etapei de incadrare Nr.3560/1 6.04.2014 — Craiova

Decizia etapei de incadrare Nr.3580/16.04.2014 — Calafat (Basarabi si Golenti)
Decizia etapei de incadrare Nr.3836/28.04.2014 — Breasta

Decizia etapei de incadrare Nr. 3600/16.04.2014 — Malu Mare

Decizia etapei de incadrare Nr. 3835/28.04.2014 — Podari

PROIECT _EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI s% ]
RACORDURI IN JUDETUL DOLJ” APA Yolitenia

Volumul | - Raportul Studiului de Fezabilitate 52



—

/"‘_“_: o
SRR INTERS
/ (NN
O %

,‘4/ N ?'.?F}.(;SOAO ]
G\ o
AD.IL° \ Anexa 1 la Hotirirea nr. 4

(RN

\
SLTENIA él,’ SC GREEN POWER ENERGY SRL
Y Capitolul 13

,‘\\“"oy x
T

ii. Plan de Implementare

Strategia de Achizi

13.1 STRATEGIA DE ACHIZITII

1. Judetul are un Operator Regional cu experienta, implicat si in programe cu finantare internationala
respectiv MUDP in 1994, proiectul ISPA pentru constructia Statiei de Epurare Craiova si modernizarea
si extinderea retelei de canalizare si alimentare cu apa din Municipiul Craiova, precum si actualul
proiect in derulare “,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj",
finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu din Fondul de Coeziune, contract de finantare
nr. 122523/26.09.2011, SMIS-CSNR: 24122,

2. Contractantii locali au experienta necesara si capacitatea de a realiza extinderi ale retelor de apa
potabila si canalizare, inclusiv executie bransamente si racorduri, insa asa cum a rezultat din
experientele anterioare prefera proiecte de dimensiuni mai mici ce nu au un impact mare asupra cash-
flow-ului. Contractele de valori mai mari au fost in trecut atribuite unor societati mixte formate din
contractori romani si internationali.

3. O unitate de implementare a proiectului a fost infiintata inca din 1994 initial pentru investitiile de
amploare mai redusa din cadrul MUDP1 si apoi a avut o implicare directa in programul ISPA.

In prezent, avand in vedere rolul principal pe care il are OR — SC Compania de Apa Oltenia SA , in
calitate de Beneficiar al proiectului ,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Dolj”, finantat din POS Mediu 2007-2013, are o unitate de implementare a proiectului cu
capacitate adecvata de implementare a investitiilor.

in aceste conditii, pentru a garanta ca Projectul va fi implementat in mod eficient de catre personal cu
experientd, la nivelul SC Compania de Apa Oltenia SA s-a infiintat Unitatea de Implementare a
Proiectului — Fonduri de Coeziune (UIP-FC), prin intermediul careia Beneficiarul fisi va indeplini
responsabilitétile privind implementarea tehnica si financiara a Proiectului finantat in cadrul POS
Mediu 2007-2013 si care va continua activitatea si pentru perioada de programare 2014-2020.

UIP-FC constituie unitatea distincta prin care se deruleaza, la nivelul OR, toate activitatile legate de
implementarea Proiectului, relatia cu contractorii si furnizorii de bunuri si servicii, precum si intregul
management financiar, find mecanismul prin care OR asigura indeplinirea tuturor cerintelor/obligatiilor
Contractului de Finantare semnat cu AM POS Mediu.

UIP-FC dispune de o structuré coerentd (fara dublarea responsabilitatilor sau ambiguitati intre
compartimentele interne), clard (compartimente definite pentru activitatile de bazd) si completa (sa
asigure indeplinirea tuturor sarcinilor ce revin OR privind implementarea Proiectului).

Conform acestui document, precum si Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al SC
Compania de Apa Oltenia SA, UIP-FC se afla in subordinea Directorului General.

Au fost trecute in revista diverse scenarii de achizitie, pornind de la considerarea implementarii tuturor
investitiilor in cadrul unui singur contract de proiectare si executie, pana la varianta unui singur
contract de constructie cu detalii de executie realizate de alti consultanti.

Pe baza experientei consultantilor si a opiniei competente a OR, care va fi in cele din urma
responsabil pentru succesul implementarii programului, parcursul recomandat pentru programul de
achizitii este descris in cele ce urmeaza:
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,(/_ =) Anexa 1 la Hotirérea nr. 4
\S OLTENIA ;g),-’ SC GREEN POWER ENERGY SRL
. Executia sistemelor de alimentare cu apa si can: re, ind?}% bransamentelor si racordurilor in
vederea atingerii gradului de conformare pentru locat iﬂte‘@»', etul Dolj contractata in cadrul a trei
contracte de lucrari ce acopera apa potabila si canalizarea si 3 contract de servicii pentru
supervizarea lucrarilor si asistenta tehnica pentru managementul proiectului (inclusiv publicitatea

proiectului), asistenta tehnica din partea proiectantului si auditul proiectului.

Serviciile suplimentare pentru OR, care acopera supervizarea de santier cat si asistenta tehnica
directa, vor fi contractate distinct in cadrul unui contract separat de Servicii.

Trebuie subliniat faptul ca programul de implementare se bazeaza pe dezvoltarea documentatiilor de
licitatie inainte de aprobarea formala a aplicatiei.

PROIECT ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE S|
RACORDURI IN JUDETUL DOU”

APA:}&)Itenia
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13.2 PLAN DE IMPLEMENTARE

me

Anexa 1 la Hotirarea n,
SC GREEN POWER ENERGY S

CS 7 Asistenta
tehnica pentru
Operatorul
CL18- Regictmal
ExtindEre impl,e):'e:tjarea
CL16 - E)((:tiLr;Ige;e ali:lfrt:::ee cu | Proiectuluisi
Extindere sisisme ana Malk Asistenta CS 8 Asistenta
alimentare cu . p Tehnica tehnica din
apa si alimentare cu Mare, entru artea CS 9 Audit
1 Descriere pl_ apa Golenti, conducta de s poit s i i o
éontraci canalizare Basarabi, aduétiune upervizarea proiectantului fmapcuar a!
Cra!qva, conducta de apa Craiova- Lucrarllor _ pentru proiectului
reabilitare ductivine Podari "Extindere implementarea
statie de apa aguet L4 ard, sisteme proiectului ™
Bordei Basarabi- conducta alimentare cu
Golenti aductiune "
apa Craiova- apla_ -
Breasta cana MEATS,
inclusiv
bransamente
si racorduri in
Judetul Dolj"
2 | Tip contract FIDIC ROSU FIDIC ROSU FIDIC ROSU Servicii Servicii Servicii
SC GREEN SC GREEN SC GREEN SC GREEN SC GREEN SC GREEN
POWER POWER POWER POWER POWER POWER
3 | Elaborator ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY
SRL SRL SRL SRL SRL SRL
Valoare
estimata (€, in
4 | preturi 16.925.808,32 | 2.600.301,84 §TAL81002 1.055.146,22 457.295,79 24.630, 54
curente
exclusiv TVA)
Licitatie Licitatie Licitatie Licitatie Licitatie i i
5 rrpcedura de deschisa - deschisa - deschisa - deschisa - deschisa - Athzntne
icitare X . e 5 < Directa
online online online online online
Data finalizarii
6 | Documentatiei 24.05.2014 24.05.2014 24.05.2014 24.05.2014 24.05.2014 24.05.2014
de Atribuire
Publicarea
anuntului de
7 participare la IUNIE 2014 IUNIE 2014 IUNIE 2014 IUNIE 2014 IUNIE 2014 IUNIE 2014
licitatie
Data
8 estimativa OCTOMBRIE | OCTOMBRIE OCTOMBRIE OCTOMBRIE OCTOMBRIE | OCTOMBRIE
semnare 2014 2014 2014 2014 2014 2014
contract
Durata
9 | estimata de 10 luni 10 luni 10 luni 14 luni 14 luni 14 luni
executie
10 Data finalizarii | SEPTEMBRIE SEPTEMBRIE | SEPTEMBRIE DECEMBRIE DECEMBRIE DECEMBRIE
contractului 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Perioada de
| notifcares | SEPTEMBRIE | SEPTEMBRE | SEPTEMBRIE [\ NA NA
defectelor
PROIECT ,EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, INCLUSIV BRANSAMENTE SI [‘”&J !
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& oLTeniA B
EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI

O ™

CANALIZARE, INCfﬁSfV BRANSAMENTE SI
RACORDURI IN JUDETUL DOLJ
Indicatori Tehnico - economice

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1) Valoarea totala a investitel .....covvemeeeersennees 139.276,104 mii lei inclusiv
TVA (in preturi — luna Aprilie , anul 2014 , 1 euro = 4,4660 lei),
din care: constructii-montaj (C+M); .coeinieencs 121.598,605 mii lei
2) Valoarea totala a INVESHLEl ..evveneerueesiannnans 112.565,030 mii lei fara TVA
(in preturi — luna Aprilie , anul 2014 , 1 euro = 4,4660 lei),
din care: constructii-montaj (C+M); ..ccovrvevennenn 98.063,391 mii lei
) esalonarea investitiei (INV/C+M) inclusiv TVA:
(a)anul I (2014) 27.855,221 mii lei
din care: constructii-montaj (C+M); .covuririreennn. 24.319,721 mii lei
(b) anul IT (2015) 111.420,883 mii lei
din care: constructii-montaj (C+M); ..cooururienenc. 97.278,884 mii lei
4) Durata de realizare a lucrarilor..........c...... 10 luni

5) Capacitati;

CL 16 - Extindere alimentare cu apa si canalizare Craiova, reabilitare statie

de apa Bordei
Obiectul 1 — Extindere sisteme de alimentare cu apa, inclusiv bransamente
a. Lotul 1 a - Zona Izvorul Rece

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Izvorul Rece,
conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu
acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 4874 metri, avind camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 44 buc., si un numir de bransamente la
gospodariile din zona de 317 buciti. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim
de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani, montati in camin de vizitare in

spatiul verde.



b. Lotul 1 b - Zona Industriilor
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strdzi si aleii in zona

Industriilor, conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100
SDR17 PN 10 cu acoperire protective, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 5224 metri, avand camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 54 buc., si un numar de

bransamente la gospodariile din zona de 50 buciti. Pe traseele de conducte de apa
cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani, montati in
camin de vizitare in spatiul verde.

c. Lotul 2 - Zona Rovine II
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strzi si aleii in zona Rovine II,

conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu
acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 6684 metri, avand camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 67 buc., si un numar de
bransamente la gospodariile din zona de 168 buciti. Pe traseele de conducte de apa
cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani, montati in
camin de vizitare in spatiul verde.

d. Lotul 3 - Zona Brestei
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strdzi si aleii in zona Brestei,

conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu
acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 35926 metri, avand camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 378 buc., si un numar de
bransamente la gospodariile din zona de 1856 buciti. Pe traseele de conducte de
apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani,
montati in cimin de vizitare in spatiul verde.

e. Lotul 4 - Zona Fata Luncii
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona

3
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I - 1'\
Fata Luncii, conform planuri de sii\@aﬁéf&‘e‘iwéalege conducta de PEID PE100

SDR17 PN 10 cu acoperire protectivéirfges. nu necésita nisip la montaj.
\\_}:\ﬁu‘¥< “

Lungimea de conducta este de 8475 metri, avand cdmine de vane pentru sectorizare
si inchidere tronson conducta de apa 73 buc., si un numar de bransamente la gospodariile
din zona de 1160 buciti. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110
se vor monta hidranti exteriori subterani, montati in camin de vizitare in spatiul verde.

f. Lotul 5 - Zona Lascar Catargiu
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strdzi si aleii in zona Lascar

Catargiu, conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN
10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 20009 metri, avind camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 270 buc., si un numar de bransamente
la gospodariile din zona de 1337 bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul
minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani, montati in camin de vizitare
in spatiul verde.

g. Lotul 6 - Zona Romanescu
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strdzi si aleii in zona Romanescu,

conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu
acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 7876 metri, avand camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 44 buc., si un numar de bransamente la
gospodariile din zona de 710 bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul minim
de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani, montati in camin de vizitare in
spatiul verde.

h. Lotul 7 - Zona Veterani
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strdzi si aleii in zona Veterani,

conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu
acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 13107 metri, avand camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 141 buc., si un numar de bransamente
la gospodariile din zona de 557 bucati. Pe traseele de conducte de apa cu diametrul



in spatiul verde.

Anexa 2 la hotararea nr. 4/31.07.2014
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i. Lotul 8 - Zona Garlesti
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Garlesti,

conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu
acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 19578 metri, avand cdmine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 262 buc., si un numar de
bransamente la gospodariile din zona de 1500 bucati. Pe traseele de conducte de
apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani,
montati in camin de vizitare in spatiul verde.

S-a dimensionat si o statie de pompare cu pompe active si o pompa de
rezerva, cu distribuitor-colector ,clapete de sens si vane de trecere, inclusive panou
de comanda si electric, montat intr-un container prefabricat.

Debit total pompare = 12,36 /s, H=140mCA.

Je Lotul 9 - Zona Bariera Valcii
Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Bariera

Valcii, conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17
PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.

Lungimea de conducta este de 48034 metri, avand cd@mine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 467 buc., si un numar de
bransamente la gospodariile din zona de 2680 bucati. Pe traseele de conducte de
apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti exteriori subterani,
montati in camin de vizitare in spatiul verde.

S-a dimensionat si o statie de pompare cu pompe active si o pompa de
rezerva, cu distribuitor-colector .clapete de sens si vane de trecere, inclusive panou
de comanda si electric, montat intr-un container prefabricat.

Debit total pompare = 12,36 I/s, H=140mCA.

k. Reabilitarea statiei de apa Bordei.

Obiectul 2 - Extindere sisteme de canalizare, inclusiv racorduri
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Colector de Canalizare Menajera Str B;éé'fe‘i“é‘i"S‘trﬂ;ernﬁerului
N\ £, ~ /!
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. . NUR P .
S-a dimensionat doua colectoare de canalizareé” menajera pe strada Brestei de la
intersectia cu str Poligonului pana la str. Fermierului. S-au dimensionat doua statii de
pompare pentru ridicarea de nivel din cauza cotelor de nivel ale drumului.

Traseul de canalizare menajera este din PVC-KG SN8, cu cimine de vizitare
pozitionate la maxim 50 metri unul de altul. Pe strada Brestei avem o lungime de teava
de 2868 metri, cu 44 de cimine de vizitare, si bransamente de canal de 160 buciti.

Pe strada Fermierului, un singur colector, avem o lungime de teava de 440 metri,
cu 10 de camine de vizitare, si bransamente de canal de 44 bucati.

S-a dimensionat doua statii de pompare ape uzate menajere, dupd cum urmeaza :

1.  Statie de pompare pe partea dreapta ce colecteaza partea dreapta de pe Str Brestei
si Str. Fermierului, avand Statia de pompare nr 1 cu debitul maxim de 5,72 1/s si H
pompare =28mCA.

2. Statie de pompare pe partea stanga ce colecteaza partea stinga de pe Str Brestei ,
avand Statia de pompare nr 2 cu debitul maxim de 5,06 1/s si H pompare =28mCA.

CL 17- Extindere sisteme alimentare cu apa Calafat (Golenti, Basarabi),
conducta de aductiune Basarabi- Golenti

Lucrarile incluse in prezentul proiect pentru localitatile Basarabi si Golenti ,
Judetul Dolj sunt structurate dupa cum urmeaza:

Realizarea conductei de aductiune din gospodaria de apa a Municipiului Calafat
pana in localitatea Basarabi, in lungime de L = 3930 m, conducta din PEID Pn10 dn =
200 mm

Continuarea conductei de aductiune pentru alimentarea localitatii Golenti in lungul
drumului DN 56 in lungime de L = 1769 m PEID Pn10 dn = 160 mm

Retea distributie Basarabi lungime 15607m, cdmine pe retea 66 buc, hidranti
exteriori 130 buc, bransamente 290 buc

Retea distributie Golenti lungime 7347m, cdmine pe retea 33 buc, hidranti
exteriori 64 buc, bransamente 475 buc

CL 18- Extindere sisteme alimentare cu apa Malu Mare, aductiune apa
Craiova-Podari si Craiova-Breasta

1) Zona Malu Mare

Se va realiza extindere de conducta de apa pe strazi si aleii in zona Malu
Mare, conform planuri de situatie, se va alege conducta de PEID PE100 SDR17
PN 10 cu acoperire protectiva, ce nu necesita nisip la montaj.
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tede, 32! wetri, avind cdmine de vane
pentru sectorizare si inchidere tronsorﬁi‘e%gﬂdlfét%i?@@{hpa 345 buc., si un numar
de bransamente la gospoddriile din zoma. a@’oo bucati. Pe traseele de
conducte de apa cu diametrul minim de Dn 110 se vor monta hidranti
exteriori subterani, montati in cdmin de vizitare in spatiul verde.

Lungimea totala de conducta estedefZ?}M

2) Aductiune de Apa Craiova - Podari

Se va realiza o aductiune de apa cu conexiunea de la Str Noua cu Dn56 intr-
un camin de record, din zona Romanescu, conform planuri de situatie. Si capatul
de aductiune va fi trasat pana in comuna Podari la intersectia strazi Belcineanca cu
Dn56,intr-un camin de capit. Se va alege conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10
cu acoperire protective, ce nu necesita nisip la montaj. La traversarea podurilor se
va realiza cu conducta preizolata suspendata de pod, montata in teava de protectie
ancorata de marginea podului. La fiecare capat al podului se vor realiza doua
cimine de racord, avind montate cate o vana de sectorizare si robinet de golire.

Lungimea de conducta este de 3700 metri, avind camine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 11 bucati .

Pe capitul traseului se va monta cate un hidrant exterior subteran montat
in camin de vizitare in spatiul verde.

3) Aductiune de Apa Craiova - Breasta

Se va realiza o aductiune de apa cu conexiunea de la statia de pompare
ce este amplasat pe DJ606, la o distanta de 140 metri fata de marginea
podului de peste Jiu, conform planuri de situatie. Si capétul de aductiune va fi
trasat pana in comuna Breasta la intersectia DC80 cu DJ606. Se va alege
conducta de PEID PE100 SDR17 PN 10 cu acoperire protective, ce nu
necesita nisip la montaj. Traversarea podurilor se va realiza cu conducta
preizolata suspendata de pod, montata in teava de protectie ancorata de
marginea podului. La fiecare capat al podului se vor realiza doua camine de
racord, avaind montate cate o vana de sectorizare si robinete de golire.

Lungimea de conducta este de 2400 metri, avand cdmine de vane pentru
sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 13 bucati Pe capatul traseului
se va monta cate un hidrant exterior subteran montat in camin de vizitare in
spatiul verde.
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